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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Т Р У Д А  В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  
Ч а с ть  2 . С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О

O C C U P A T IO N A L  S A F E T Y  IN C O N S T R U C T IO N  
P A R T T W O . B U IL D IN G  C O N S T R U C T IO N

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила распространя
ются на производство общестроительных и спе
циальных строительных работ, выполняемых при 
новом строительстве, расширении, реконструкции, 
техническом перевооружении, капитальном ре
монте зданий и сооружений (далее —  строитель
ное производство)

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использова
ны ссылки на нормативные правовые акты, при
веденные в приложении А.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Организация и выполнение работ в строи
тельном производстве должны осуществляться при 
соблюдении требований СНиП 12-03, ПБ 10-382 и 
других нормативных правовых актов, приведенных 
в приложении А, а также настоящих норм и правил

3.2 При строительстве объектов должны быть 
приняты меры по предупреждению воздействия 
на работников опасных и вредных производствен
ных факторов При их наличии безопасность тру
да должна обеспечиваться на основе решений, 
содержащихся в организационно-технологичес
кой документации (ПОС, ППР и др ), по составу и 
содержанию соответствующих требованиям СНиП 
12-03, настоящих норм и правил и других норма
тивных документов

3.3 До начала строительства объекта генпод
рядная организация должна выполнить подгото
вительные работы по организации стройплощад
ки, необходимые для обеспечения безопасности 
строительства, включая

устройство ограждения территории стройпло
щадки при строительстве объекта в населенном 
пункте или на территории организации,

освобождение строительной площадки для 
строительства объекта (расчистка территории, 
снос строений), планировку территории, водоот
вод (при необходимости понижения уровня грун
товых вод) и перекладку коммуникаций,

устройство временных автомобильных дорог, 
прокладку сетей временного электроснабжения, 
освещения, водопровода,

Дата введения 2003-01-01

завоз и размещение на территории стройпло
щадки или за ее пределами инвентарных сани
тарно-бытовых, производственных и администра
тивных зданий и сооружений,

устройство крановых путей, мест складирова
ния материалов и конструкций

Окончание подготовительных работ должно 
быть принято по акту о выполнении мероприятий 
по безопасности труда, оформленному согласно 
СНиП 12-03

3.4 Производство работ на строительном 
объекте следует вести в технологической пос
ледовательности согласно содержащемуся в ПОС 
календарному плану (графику) работ Заверше
ние предшествующих работ является необходи
мым условием для подготовки и выполнения пос
ледующих

При необходимости совмещения работ дол
жны проводиться дополнительные мероприятия 
по обеспечению безопасности выполнения со
вмещенных работ

3.5 Производство строительно-монтажных 
работ на территории действующего предприятия 
или строящегося объекта необходимо осуществ
лять при выполнении мероприятий, предусмотрен
ных актом-допуском, оформление которого сле
дует осуществлять согласно СНиП 12-03

Указанные мероприятия принимаются на ос
нове решений, разработанных в ПОС и ППР, и 
включают

установление границы территории, выделяе
мой подрядчику для производства работ,

определение порядка допуска работников 
подрядной организации на территорию органи
зации,

проведение необходимых подготовительных 
работ на выделенной территории,

определение зоны совмещенных работ и по
рядка выполнения там работ

3.6 При совместной деятельности на строи
тельной площадке нескольких подрядных орга
низаций, включая граждан, занимающихся инди
видуальной трудовой деятельностью, генеральный 
подрядчик осуществляет контроль за состояни
ем условий труда на строительном объекте

В случае возникновения на объекте опасных 
условий, вызывающих реальную угрозу жизни и 
здоровью работников, генподрядная организация 
должна оповестить об этом всех участников

Издание официальное
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строительства и предпринять необходимые меры 
для вывода людей из опасной зоны Возобнов
ление работ разрешается генподрядной органи
зацией после устранения причин возникновения 
опасности

4 РАЗБОРКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СНОСЕ

4.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

4.1.1 При разборке зданий и сооружений (да
лее —  разборке строений) в процессе их рекон
струкции или сноса необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных про
изводственных факторов, связанных с характером 
работы

самопроизвольное обрушение элементов 
конструкций строений и падение вышерасполо- 
женных незакрепленных конструкций, материалов, 
оборудования,

движущиеся части строительных машин, пе
редвигаемые ими предметы,

острые кромки, углы, торчащие штыри, 
повышенное содержание в воздухе рабочей 

зоны пыли и вредных веществ,
расположение рабочего места вблизи пере

пада по высоте 1,3 м и более
4.1.2 До начала проведения работ по разборке 

строений необходимо выполнить подготовитель
ные мероприятия, связанные с отселением про
живающих в них граждан или выездом располо
женных там организаций, а также с отключением 
от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, 
канализации, технологических продуктопроводов 
и принятием мер против их повреждения

Все необходимые согласования по проведе
нию подготовительных мероприятий должны быть 
сделаны на стадии разработки ПОС

4.1.3 Разборку зданий необходимо осуще
ствлять на основе решений, предусмотренных в 
организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др ) Указанные решения должны 
быть разработаны после проведения обследова
ния общего состояния здания (сооружения), а 
также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих 
конструкций По результатам обследования со
ставляется акт, на основании которого осуществ
ляется решение следующих вопросов

выбор метода проведения разборки, 
установление последовательности выполне

ния работ;
установление опасных зон и применение при 

необходимости защитных ограждений,
временное или постоянное закрепление или 

усиление конструкций разбираемого здания с 
целью предотвращения случайного обрушения 
конструкций,

мероприятия по пылеподавлению; 
меры безопасности при работе на высоте, 
схемы строповки при демонтаже конструкций 

и оборудования
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4.1.4  Перед началом работ необходимо оз
накомить работников с решениями, предусмот
ренными в ППР, и провести инструктаж о безо
пасных методах работ

Удаление неустойчивых конструкций при раз
борке здания следует производить в присутствии 
руководителя работ

4.1.5 При разборке строений доступ к ним 
посторонних лиц, не участвующих в производстве 
работ, запрещен Участки работ по разборке зда
ний необходимо оградить согласно СНиП 12-03

Проход людей в помещения во время раз
борки должен быть закрыт.

4.1.6 При разборке строений механизирован
ным способом необходимо установить опасные 
для людей зоны, а машины (механизмы) размес
тить вне зоны обрушения конструкций.

Кабина машиниста должна быть защищена от 
возможного попадания отколовшихся частиц, а 
рабочие должны быть обеспечены защитными 
очками

4.1.7  При разборке строений, а также при 
уборке отходов, мусора необходимо применять 
меры по уменьшению пылеобразования

Работающие в условиях запыленности долж
ны быть обеспечены средствами защиты орга
нов дыхания от находящихся в воздухе пыли и 
микроорганизмов (плесени, грибков, их спор)

4.1.8 Перед допуском работающих в места 
с возможным появлением газа или вредных ве
ществ их необходимо проветрить При неожидан
ном появлении газа работы следует прекратить 
и вывести работников из опасной зоны

Работающие в местах с возможным появле
нием газа должны быть обеспечены защитными 
средствами (противогазами)

4 .2  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

4.2.1 Разборку строений (демонтаж конст
рукций) необходимо осуществлять последова
тельно сверху вниз

Запрещается разборка строений одновремен
но в нескольких ярусах по одной вертикали

4.2.2  При разборке строений необходимо 
оставлять проходы на рабочие места

При разборке кровли и наружных стен работ
ники должны применять предохранительный пояс

4.2.3 При разборке карнизов и свисающих 
частей здания находиться на стене запрещается

Не допускается выполнение работ во время 
гололеда, тумана и дождя, исключающего види
мость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 
скоростью 15 м/с и более.

4.2.4  При разборке строений необходимо 
предотвратить самопроизвольное обрушение или 
падение конструкций.

Неустойчивые конструкции, находящиеся в 
зоне выполнения работ, следует удалять или зак
реплять, или 'усиливать согласно ППР

Запрещается подрубать дымовые трубы, ка
менные столбы и простенки вручную, а также про
изводить обрушение их на перекрытие
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4.2.5 При разборке строений способом «вал
ки» длина прикрепленных тросов (канатов) дол
жна быть в 3 раза больше высоты здания.

4.2.6 При разборке строений взрывным спо
собом необходимо соблюдать требования ПБ 13- 
407

4.2.7 При демонтаже конструкций и обору
дования с помощью грузоподъемных кранов не
обходимо соблюдать требования 8-го раздела на
стоящих норм и правил

Способы освобождения, а также схемы стро
повки демонтируемых конструкций должны со
ответствовать предусмотренным в ППР

4.2.8 Материалы, получаемые от разборки стро
ений, а также строительный мусор необходимо опус
кать по закрытым желобам или в закрытых ящиках 
или контейнерах при помощи грузоподъемных кра
нов Нижний конец желоба должен находиться не 
выше 1 м над землей или входить в бункер

Сбрасывать мусор без желобов или других 
приспособлений разрешается с высоты не бо
лее 3 м Опасные зоны в этих местах необходи
мо ограждать Размеры опасной зоны устанав
ливаются согласно СНиП 12-03.

4.2.9 Материалы, получаемые при разборке 
зданий, необходимо складировать на специально 
отведенных площадках

5 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р АБО Т

5.1.1 При выполнении земляных и других ра
бот, связанных с размещением рабочих мест в 
выемках и траншеях, необходимо предусматри
вать мероприятия по предупреждению воздей
ствия на работников следующих опасных и вред
ных производственных факторов, связанных с 
характером работы

обрушающиеся горные породы (грунты), 
падающие предметы (куски породы), 
движущиеся машины и их рабочие органы, а 

также передвигаемые ими предметы,
расположение рабочего места вблизи пере

пада по высоте 1,3 м и более,
повышенное напряжение в электрической 

цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека,

химически опасные и вредные производ
ственные факторы

5.1.2 При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 5 1 1, безо
пасность земляных работ должна быть обеспе
чена на основе выполнения содержащихся в орга
низационно-технологической документации (ПОС, 
ППР и др ) следующих решений по охране труда.

определение безопасной крутизны незакреп
ленных откосов котлованов, траншей (далее —  
выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта, 

определение конструкции крепления стенок 
котлованов и траншей,

выбор типов машин, применяемых для разра
ботки грунта и мест их установки,

дополнительные мероприятия по контролю и 
обеспечению устойчивости откосов в связи с 
сезонными изменениями,

определение мест установки и типов ограж
дений котлованов и траншей, а также лестниц для 
спуска работников к месту работ

5.1.3 С целью исключения размыва грунта, 
образования оползней, обрушения стенок выемок 
в местах производства земляных работ до их на
чала необходимо обеспечить отвод поверхност
ных и подземных вод

Место производства работ должно быть очи
щено от валунов, деревьев, строительного мусо
ра

5.1.4 Производство земляных работ в охран
ной зоне кабелей высокого напряжения, действу
ющего газопровода, других коммуникаций, а так
же на участках с возможным патогенным зара
жением почвы (свалки, скотомогильники, кладби
ще и т.п ) необходимо осуществлять по наряду- 
допуску после получения разрешения от органи
зации, эксплуатирующей эти коммуникации, или 
органа санитарного надзора

Производство работ в этих условиях следует 
осуществлять под непосредственным наблюде
нием руководителя работ, а в охранной зоне ка
белей, находящихся под напряжением, или дей
ствующих газопроводов, кроме того, под наблю
дением работников организаций, эксплуатирую
щих эти коммуникации

5.1.5 Разработка грунта в непосредствен
ной близости от действующих подземных ком
муникаций допускается только при помощи ло
пат, без использования ударных инструментов

Применение землеройных машин в местах 
пересечения выемок с действующими коммуни
кациями, не защищенными от механических по
вреждений, разрешается по согласованию с орга
низациями —  владельцами коммуникаций

5.1.6 В случае обнаружения в процессе про
изводства земляных работ не указанных в проек
те коммуникаций, подземных сооружений или 
взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения раз
решения соответствующих органов

5 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

5.2.1 При размещении рабочих мест в вы
емках их размеры, принимаемые в проекте, долж
ны обеспечивать размещение конструкций, обо
рудования, оснастки, а также проходы на рабочих 
местах и к рабочим местам шириной в свету не 
менее 0,6 м, а на рабочих местах— также необхо
димое пространство в зоне работ

5.2.2 Выемки, разрабатываемые на улицах, 
проездах, во дворах населенных пунктов, а также 
в других местах возможного нахождения людей, 
должны быть ограждены защитными ограждени
ями с учетом требований государственных стан
дартов. На ограждении необходимо устанавли
вать предупредительные надписи, а в ночное вре
мя —  сигнальное освещение
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5.2.3 Для прохода людей через выемки дол
жны быть устроены переходные мостики в соот
ветствии с требованиями СНиП 12-03

Для прохода на рабочие места в выемки сле
дует устанавливать трапы или маршевые лест
ницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями 
или приставные лестницы (деревянные —  дли
ной не более 5 м)

5.2.4 Производство работ, связанных с нахож
дением работников в выемках с вертикальными 
стенками без крепления в песчаных, пылевато-гли
нистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод 
и при отсутствии вблизи подземных сооружений, 
допускается при их глубине не более, м

1,0 —  в неслежавшихся насыпных и природ
ного сложения песчаных грунтах,

1,25 —  в супесях,
1.5 —  в суглинках и глинах
5.2.5 При среднесуточной температуре воз

духа ниже минус 2 °С допускается увеличение 
наибольшей глубины вертикальных стенок выемок 
в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по срав
нению с установленной в 5 2 4 на величину глу
бины промерзания грунта, но не более чем до 2 м

5.2.6 Производство работ, связанных с на
хождением работников в выемках с откосами без 
креплений в насыпных, песчаных и пылевато-гли
нистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с 
учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осу
шенных с помощью искусственного водопониже- 
ния, допускается при глубине выемки и крутизне 
откосов, указанных в таблице 1
Т а б л и ц а  1

№ 
п п Виды грунтов

Крутизна откоса 
(отношение его высоты 

к заложению) при 
глубине выемки, м, не 

более

1,5 3,0 5,0

1 Насыпные неслежав- 
шиеся

1 0,67 1 1 1 1,25

2 Песчаные 1 0,5 1 1 1 1

3 Супесь 1 0,25 1 0,67 1 0,85

4 Суглинок 1 0 1 0,5 1.0,75

5 Глина 1 0 1 0,25 1 0,5

6 Лессовые 1 0 1 0,5 1 0,5

Примечания
1 При напластовании различных видов грунта 

крутизну откосов назначают по наименее устойчиво
му виду от обрушения откоса

2 К неслежавшимся насыпным относятся грунты 
с давностью отсыпки до двух лет для песчаных, до 
пяти лет —  для пылевато-глинистых грунтов

5.2.7 Крутизна откосов выемок глубиной бо
лее 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при 
гидрологических условиях и видах грунтов, не 
предусмотренных 5 2.12, а также откосов, подвер
гающихся увлажнению, должна устанавливаться 
проектом

5.2.8 Конструкция крепления вертикальных 
стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах есте
ственной влажности должна быть, как правило, 
выполнена по типовым проектам При большей 
глубине, а также сложных гидрогеологических 
условиях крепление должно быть выполнено по 
индивидуальному проекту

5.2.9 При установке креплений верхняя часть 
их должна выступать над бровкой выемки не ме
нее чем на 15 см

5.2.10 Перед допуском работников в выемки 
глубиной более 1,3 м ответственным лицом дол
жны быть проверены состояние откосов, а также 
надежность крепления стенок выемки

Валуны и камни, а также отслоения грунта, 
обнаруженные на откосах, должны быть удалены

5.2.11 Допуск работников в выемки с отко
сами, подвергшимися увлажнению, разрешается 
только после тщательного осмотра лицом, ответ
ственным за обеспечение безопасности произ
водства работ, состояние грунта откосов и обру
шение неустойчивого грунта в местах, где обна
ружены «козырьки» или трещины (отслоения)

5.2.12 Выемки, разработанные в зимнее вре
мя, при наступлении оттепели должны быть ос
мотрены, а по результатам осмотра должны быть 
приняты меры к обеспечению устойчивости от
косов и креплений

5.2.13 Разработка роторными и траншейны
ми экскаваторами в связных грунтах (суглинках и 
глинах) выемок с вертикальными стенками без 
крепления допускается на глубину не более 3 м 
В местах, где требуется пребывание работников, 
должны устраиваться крепления или разрабаты
ваться откосы

При извлечении грунта из выемок с помощью 
бадей необходимо устраивать защитные навесы- 
козырьки для защиты работающих в выемке

5 .3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

5.3.1 Устанавливать крепления необходимо 
в направлении сверху вниз по мере разработки 
выемки на глубину не более 0,5 м.

5.3.2 Разрабатывать грунт в выемках «под
копом» не допускается,

Извлеченный из выемки грунт необходимо 
размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бров
ки этой выемки

5.3.3 При разработке выемок в грунте од
ноковшовым экскаватором высота забоя должна 
определяться ППР с таким расчетом, чтобы в 
процессе работы не образовывались «козырьки» 
из грунта

5.3.4 При работе экскаватора не разреша
ется производить другие работы со стороны за
боя и находиться работникам в радиусе действия 
экскаватора плюс 5 м

5.3.5  Разборку креплений в выемках следу
ет вести снизу вверх по мере обратной засыпки 
выемки, если иное не предусмотрено ППР

5.3.6  При механическом ударном рыхлении 
грунта не допускается нахождение работников на 
расстоянии ближе 5 м от мест рыхления
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5.3.7 Односторонняя засыпка пазух при уст
ройстве подпорных стен и фундаментов допус
кается в соответствии с ППР после осуществле
ния мероприятий, обеспечивающих устойчивость 
конструкции, при принятых условиях, способах и 
порядке засыпки

5.3.8 При разработке, транспортировании, 
разгрузке, планировке и уплотнении грунта дву
мя или более самоходными или прицепными 
машинами (скреперами, грейдерами, катками, 
бульдозерами), идущими одна за другой, рассто
яние между ними должно быть не менее 10 м

5.3.9 Автомобили-самосвалы при разгрузке 
на насыпях, а также при засыпке выемок следует 
устанавливать не ближе 1 м от бровки естествен
ного откоса, разгрузка с эстакад, не имеющих 
защитных (отбойных) брусьев, запрещается

Места разгрузки автотранспорта должны оп
ределяться регулировщиком.

5.3.10 Запрещается разработка грунта буль
дозерами и скреперами при движении на подъем 
или под уклон, с углом наклона более указанного 
в паспорте машины

5.3.11 Не допускается присутствие работни
ков и других лиц на участках, где выполняются 
работы по уплотнению грунтов свободно падаю
щими трамбовками, ближе 20 м от базовой ма
шины

5.4  С П ЕЦ И А Л Ь Н Ы Е М ЕТ О Д Ы  П Р О И З В О Д С Т В А  Р АБО Т

5.4.1 При разработке карьеров необходимо 
соблюдать требования нормативных документов 
Госгортехнадзора России

5.4.2 При разработке скальных, мерзлых зем
ляных грунтов взрывным способом необходимо 
соблюдать требования ПБ 13-407

5.4.3 При необходимости использования ма
шин в сложных условиях (срезка грунта на уклоне, 
расчистка завалов) следует применять машины, 
оборудованные средствами защиты, предупреж
дающими воздействие на работающих опасных 
производственных факторов, возникающих в этих 
условиях (падение предметов и опрокидывание)

5.4.4 В случае электропрогрева грунта на
пряжение источника питания не должно быть 
выше 380 В

Прогреваемый участок грунта необходимо 
оградить, установить на ограждении знаки безо
пасности, а в ночное время осветить Расстояние 
между ограждением и контуром прогреваемого 
участка должно быть не менее 3 м На прогрева
емом участке пребывание работников и других 
лиц не допускается

5.4.5 Линии временного электроснабжения 
к прогреваемым участкам грунта должны выпол
няться изолированным проводом, а после каждо
го перемещения электрооборудования и пере
кладки электропроводки следует измерить сопро
тивление изоляции мегаомметром

5.4.6 При разработке грунта способом гид
ромеханизации следует выполнять требования 
государственных стандартов.

6 УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ 
ОСНОВАНИЙ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ

6.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

6.1.1 При устройстве искусственных осно
ваний и выполнении буровых работ необходимо 
предусматривать мероприятия по предупрежде
нию воздействия на работников следующих опас
ных и вредных производственных факторов, свя
занных с характером работы

обрушающиеся горные породы (грунты), 
движущиеся машины и их рабочие органы, а 

также передвигаемые ими конструкции и пред
меты,

расположение рабочих мест вблизи перепа
да по высоте 1,3 м и более,

опрокидывание машин, падение свай и их ча
стей,

повышенное напряжение в электрической 
цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека

6.1.2 При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 6 1 1, безо
пасность устройства искусственных оснований и 
буровых работ должна быть обеспечена на осно
ве выполнения содержащихся в организацион
но-технологической документации (ПОС, ППР и 
др ) следующих решений по охране труда

определение способов и выбор средств ме
ханизации для проведения работ,

установление последовательности выполне
ния работ,

разработка схемы монтажа и демонтажа обо
рудования, а также его перемещения на площад
ке,

определение номенклатуры и потребного ко
личества средств коллективной защиты, необ
ходимых для применения в конструкции машин, а 
также при организации рабочих мест

6.1.3  Производство буровых работ и работ 
по устройству искусственных оснований следует 
осуществлять с соблюдением требований раз
дела 5 настоящих норм и правил

6.1.4  Сваебойные и буровые машины долж
ны быть оборудованы ограничителями высоты 
подъема бурового инструмента или грузозахват
ного приспособления и звуковой сигнализацией

6.1.5 Канаты должны иметь сертификат за- 
вода-изготовителя или акт об их испытании, гру
зозахватные средства должны быть испытаны и 
иметь бирки или клейма, подтверждающие их гру
зоподъемность и дату испытания

6.1.6  Предельная масса молота и сваи для 
копра согласно паспорту машины должна быть 
указана на его ферме или раме

6.1.7 Расстояние между установленными свае
бойными или буровыми машинами и расположен
ными вблизи них строениями определяется ППР. 
При работе указанных машин следует установить 
опасную зону на расстоянии не менее 15 м от ус
тья скважины или места забивки сваи

6.1.8  Передвижку сваебойных и буровых ма
шин следует производить по заранее спланиро-
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ванному горизонтальному пути при нахождении 
конструкции машин в транспортном положении

6.1.9 При забивке свай плавучим копром не
обходимо обеспечить его надежное причалива
ние к якорям, закрепленным на берегу или на дне, 
а также связь с берегом при помощи дежурных 
судов или пешеходного мостика

Плавучий копер должен быть обеспечен спа
сательными кругами и лодкой

Не допускается производить свайные рабо
ты на реках и водоемах при волнении более 2 
баллов.

6.1.10 Забивка свай со льда разрешается толь
ко при наличии в ППР специальных мероприятий, 
обеспечивающих прочность ледяного покрова

6.1.11 Пробуренные скважины при прекра
щении работ должны быть закрыты щитами или 
ограждены На щитах и ограждениях должны быть 
установлены предупреждающие знаки безопас
ности и сигнальное освещение

6.1.12 Вибропогружатели необходимо обо
рудовать подвесными инвентарными площадка
ми для размещения рабочих, выполняющих при
соединение наголовника вибропогружателя к 
оболочке

Ширина настила площадки должна быть не 
менее 0,8 м Настил площадки должен быть ограж
ден в соответствии с требованиями СНиП 12-03

6.1.13  Стены опускного колодца изнутри 
должны быть оборудованы не менее чем двумя 
надежно закрепленными навесными лестницами

6.1.14 По внутреннему периметру опускного 
колодца необходимо устраивать защитные ко
зырьки Размеры, прочность и порядок установки 
козырьков должны быть определены в ППР

6.1.15 Помещения, где приготовляются ра
створы для химического закрепления грунта, дол
жны быть оборудовы вентиляцией и соответству
ющими емкостями для хранения материалов

6.2  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

6.2.1 Монтаж, демонтаж и перемещение свае
бойных и буровых машин следует осуществлять под 
непосредственным руководством лиц, ответствен
ных за безопасное выполнение указанных работ

Монтаж, демонтаж и перемещение сваебой
ных и буровых машин при ветре 15 м/с и более 
или грозе не допускаются

6.2.2 Техническое состояние сваебойных и 
буровых машин (надежность крепления узлов, 
исправность связей и рабочих настилов) необхо
димо проверять перед началом каждой смены

6.2.3 Перед подъемом конструкций сваебой
ных или буровых машин их элементы должны быть 
надежно закреплены, а инструмент и незакреп
ленные предметы удалены

При подъеме конструкции, собранной в гори
зонтальном положении, должны быть прекраще
ны все другие работы в радиусе, равном длине 
конструкции плюс 5 м

6.2.4 В период работы сваебойных или бу
ровых машин лица, непосредственно не участву-
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ющие в выполнении данных работ, к машинам на 
расстояние менее 15 м не допускаются

6.2.5 Перед началом буровых или сваебой
ных работ необходимо проверить

исправность звуковых и световых сигнальных 
устройств, ограничителя высоты подъема грузо
захватного органа,

состояние канатов для подъема механизмов, 
а также состояние грузозахватных устройств,

исправность всех механизмов и металлокон
струкций

6.2.6 Перед началом осмотра, смазки, чистки 
или устранения каких-либо неисправностей бу
ровой машины или копра буровой инструмент или 
сваебойный механизм должны быть опущены и 
поставлены в устойчивое положение, а двигатель 
остановлен и выключен

6.2.7  Спуск и подъем бурового инструмента 
или сваи производится после подачи предупре
дительного сигнала

Во время подъема или спуска бурового ин
струмента запрещается производить на копре или 
буровой машине работы, не имеющие отноше
ния к указанным процессам

6.2.8 Подъем сваи (шпунта) и сваебойного 
молота необходимо производить отдельными 
крюками При наличии на копре только одного 
крюка для установки сваи сваебойный молот 
должен быть снят с крюка и установлен на на
дежный стопорный болт

При подъеме свая должна удерживаться от 
раскачивания и кручения при помощи расчалок

Одновременный подъем сваебойного моло
та и сваи не допускается

6.2.9  Сваи разрешается подтягивать по пря
мой линии в пределах видимости машиниста коп
ра только через отводной блок, закрепленный у 
основания копра Запрещается подтягивать коп
ром сваи на расстояние более 10 м и с отклоне
нием их от продольной оси

6.2.10  При резке забитых в грунт свай необ
ходимо предусматривать меры, исключающие 
внезапное падение убираемой части

6.2.11 Установка свай и сваебойного обору
дования производится без перерыва до полного 
их закрепления

Оставлять их на весу не допускается
6.2.12 При погружении свай с помощью виб

ропогружателей необходимо обеспечить плотное 
и надежное соединение вибропогружателя с на
головником сваи, а также свободное состояние 
поддерживающих вибропогружатель канатов

6.2.13 Вибропогружатель следует включать 
только после закрепления его на свае и ослаб
ления поддерживающих полиспастов Ослаблен
ное состояние полиспастов должно сохраняться 
в течение всего времени работы вибратора

При каждом перерыве в работе вибратор сле
дует выключать

6.2.14  При погружении свай-оболочек дос
туп рабочих на подвесную площадку для присое
динения к погружаемой свае-оболочке наголов
ника вибропогружателя или следующей секции
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сваи-оболочки разрешается только после того, 
как подаваемая конструкция опущена краном на 
расстояние не более 30 см от верха погружаемой 
сваи-оболочки

6.2.15 Последовательность разработки грун
та под кромкой ножа опускного колодца должна 
обеспечивать его устойчивость Глубина разра
ботки грунта от кромки ножа колодца определя
ется согласно ППР

Не допускается разрабатывать грунт ниже 
1 м от кромки ножа колодца

6.2.16 При разработке подвижных грунтов с 
водоотливом или при наличии прослойки таких 
грунтов выше ножа колодца должны быть пре
дусмотрены меры по обеспечению быстрой эва
куации людей на случай внезапного прорыва грун
та и затопления колодца

6.2.17 Оборудование и трубопроводы, пред
назначенные для выполнения работ по замора
живанию грунтов, должны быть испытаны

аппараты замораживающей станции после 
окончания монтажа —  пневматическим или гид
равлическим давлением, указанным в паспорте, 
но не менее 1,2 МПа для всасывающей и 1,8 МПа 
для нагнетательной стороны,

замораживающие колонки до опускания в 
скважины —  гидравлическим давлением не ме
нее 2,5 МПа

6.2.18 Производство строительных работ в 
зоне искусственного закрепления грунта замо
раживанием допускается только после достиже
ния льдогрунтовым ограждением проектной тол
щины Разрешение на производство работ дол
жно быть оформлено актом

6.2.19 Извлечение грунта из котлована, име
ющего льдогрунтовое ограждение, разрешается 
производить при наличии защиты замороженной 
стенки от дождя и солнечных лучей При работе 
следует сохранять меры защиты льдогрунтового 
ограждения от механических повреждений

6.2.20 Порядок контроля размеров и темпе
ратуры льдогрунтового ограждения котлована в 
процессе замораживания и оттаивания грунта 
должен быть определен проектом

6.2.21 Трубопроводы, шланги и инъекторы, 
применяемые на инъекционных работах по хими
ческому закреплению грунтов (силикатизацией и 
др ), должны подвергаться гидравлическим испы
таниям давлением, равным полуторной величине 
рабочего, но не ниже 0,5 МПа

6.2.22 Силикатоварки автоклавного типа и 
другие устройства, находящиеся под давлением 
в процессе эксплуатации, необходимо подвергать 
регулярным техническим освидетельствованиям 
и периодическим гидравлическим испытаниям 
согласно требованиям Госгортехнадзора России

7 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

7.1 О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  Р А Б О Т

7.1.1 При приготовлении, подаче, укладке и 
уходе за бетоном, заготовке и установке армату
ры, а также установке и разборке опалубки (да

лее —  выполнении бетонных работ) необходимо 
предусматривать мероприятия по предупрежде
нию воздействия на работников опасных и вред
ных производственных факторов, связанных с 
характером работы.

расположение рабочих мест вблизи перепа
да по высоте 1,3 м и более,

движущиеся машины и передвигаемые ими 
предметы,

обрушение элементов конструкций, 
шум и вибрация,
повышенное напряжение в электрической 

цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека.

7.1.2 При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 7 1 1, безо
пасность бетонных работ должна быть обеспече
на на основе выполнения содержащихся в орга
низационно-технологической документации (ПОС, 
ППР и др.) следующих решений по охране труда.

определение средств механизации для при
готовления, транспортирования, подачи и уклад
ки бетона,

определение несущей способности и разра
ботка проекта опалубки, а также последователь
ности ее установки и порядка разборки,

разработка мероприятий и средств по обес
печению безопасности рабочих мест на высоте, 

разработка мероприятий и средств по уходу 
за бетоном в холодное и теплое время года

7.1.3  При монтаже опалубки, а также уста
новке арматурных каркасов следует руководство
ваться требованиями раздела 8 «Монтажные ра
боты» настоящих норм и правил

7.1.4  Цемент необходимо хранить в силосах, 
бункерах, ларях и других закрытых емкостях, при
нимая меры против распыления в процессе заг
рузки и выгрузки Загрузочные отверстия долж
ны быть закрыты защитными решетками, а люки 
в защитных решетках закрыты на замок

7.1.5 При использовании пара для прогрева 
инертных материалов, находящихся в бункерах 
или других емкостях, следует применять меры, 
предотвращающие проникновение пара в рабо
чие помещения

Спуск рабочих в камеры, обогреваемые па
ром, допускается после отключения подачи пара, 
а также охлаждения камеры и находящихся в ней 
материалов и изделий до 40 °С

7 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

7.2.1 Размещение на опалубке оборудова
ния и материалов, не предусмотренных ППР, а 
также нахождение людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ на установ
ленных конструкциях опалубки, не допускаются

7.2.2 Для перехода работников с одного ра
бочего места на другое необходимо применять 
лестницы, переходные мостики и трапы, соответ
ствующие требованиям СНиП 12-03.

7.2.3 При устройстве сборной опалубки стен, 
ригелей и сводов необходимо предусматривать

7
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устройство рабочих настилов шириной не менее 
0,8 м с ограждениями

7.2.4 Опалубка перекрытий должна быть ог
раждена по всему периметру Все отверстия в 
рабочем полу опалубки должны быть закрыты При 
необходимости оставлять эти отверстия открыты
ми их следует затягивать проволочной сеткой

7.2.5 После отсечения части скользящей опа
лубки и подвесных лесов торцевые стороны дол
жны быть ограждены

7.2 .6  Для защиты работников от падения 
предметов на подвесных лесах по наружному 
периметру скользящей и переставной опалубки 
следует устанавливать козырьки шириной не ме
нее ширины лесов

7.2.7 Ходить по уложенной арматуре допус
кается только по специальным настилам шириной 
не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас

7.2.8 Съемные грузозахватные приспособле
ния, стропы и тара, предназначенные для подачи 
бетонной смеси грузоподъемными кранами, дол
жны быть изготовлены и освидетельствованы 
согласно ПБ 10-382

7.2.9 На участках натяжения арматуры в ме
стах прохода людей должны быть установлены за
щитные ограждения высотой не менее 1,8 м

Устройства для натяжения арматуры должны 
быть оборудованы сигнализацией, приводимой в 
действие при включении привода натяжного уст
ройства

Запрещается пребывание людей на расстоя
нии ближе 1 м от арматурных стержней, нагрева
емых электротоком

7.2.10 При применении бетонных смесей с 
химическими добавками следует использовать 
защитные перчатки и очки

7.2.11 Работники, укладывающие бетонную 
смесь на поверхности, имеющей уклон более 20°, 
должны пользоваться предохранительными поя
сами

7.2.12 Эстакада для подачи бетонной смеси 
автосамосвалами должна быть оборудована от
бойными брусьями Между отбойными брусья
ми и ограждениями должны быть предусмотре
ны проходы шириной не менее 0,6 м. На тупико
вых эстакадах должны быть установлены попе
речные отбойные брусья

При очистке кузовов автосамосвалов от ос
татков бетонной смеси работникам запрещает
ся находиться в кузове транспортного средства

7.2.13 Заготовка и укрупнительная сборка 
арматуры должны выполняться в специально 
предназначенных для этого местах

7.2.14 Зона электропрогрева бетона долж
на иметь защитное ограждение, удовлетворяющее 
требованиям государственных стандартов, свето
вую сигнализацию и знаки безопасности.

7 .3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

7.3.1 Работа смесительных машин должна 
осуществляться при соблюдении следующих тре
бований

очистка приямков для загрузочных ковшей 
должна осуществляться после надежного закреп
ления ковша в поднятом положении,

очистка барабанов и корыт смесительных 
машин допускается только после остановки ма
шины и снятия напряжения

7 .3 .2  При выполнении работ по заготовке 
арматуры необходимо

устанавливать защитные ограждения рабочих 
мест, предназначенных для разматывания бухт 
(мотков) и выправления арматуры,

при резке станками стержней арматуры на 
отрезки длиной менее 0,3 м применять приспо
собления, предупреждающие их разлет,

устанавливать защитные ограждения рабо
чих мест при обработке стержней арматуры, вы
ступающей за габариты верстака, а у двусторон
них верстаков, кроме того, разделять верстак по
середине продольной металлической предохра
нительной сеткой высотой не менее 1 м,

складывать заготовленную арматуру в специ
ально отведенных для этого местах,

закрывать щитами торцевые части стержней 
арматуры в местах общих проходов, имеющих 
ширину менее 1 м

7 .3 .3  Элементы каркасов арматуры необхо
димо пакетировать с учетом условий их подъема, 
складирования и транспортирования к месту мон
тажа.

7 .3 .4  Бункеры (бадьи) для бетонной смеси 
должны соответствовать требованиям государ
ственных стандартов Перемещение загруженного 
или порожнего бункера разрешается только при 
закрытом затворе

7 .3 .5  При укладке бетона из бункера рассто
яние между нижней кромкой бункера и ранее уло
женным бетоном или поверхностью, на которую 
укладывается бетон, должно быть не более 1 м, 
если иные расстояния не предусмотрены ППР

7.3 .6  Ежедневно перед началом укладки бе
тона в опалубку необходимо проверять состоя
ние тары, опалубки и средств подмащивания 
Обнаруженные неисправности следует незамед
лительно устранять

Перед началом укладки бетонной смеси виб
рохоботом необходимо проверять исправность и 
надежность закрепления всех его звеньев между 
собой и к страховочному канату

7 .3 .7  При подаче бетона с помощью бето
нонасоса необходимо

осуществлять работы по монтажу, демонтажу 
и ремонту бетоноводов, а также удалению из них 
пробок только после снижения давления до ат
мосферного,

удалять всех работающих от бетоновода на 
время продувки на расстояние не менее 10 м, 

укладывать бетоноводы на прокладки для сни
жения воздействия динамической нагрузки на ар
матурный каркас и опалубку при подаче бетона

7 .3 .8  Удаление пробки в бетоноводе сжатым 
воздухом допускается при условии.

наличия защитного щита у выходного отвер
стия бетоновода,
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нахождения работающих на расстоянии не 
менее 10 м от выходного отверстия бетоновода,

осуществления подачи воздуха в бетоновод 
равномерно, не превышая допустимого давления

При невозможности удаления пробки следу
ет снять давление в бетоноводе, простукиванием 
найти место нахождения пробки в бетоноводе, 
расстыковать бетоновод и удалить пробку или 
заменить засоренное звено

7.3.9 При установке элементов опалубки в 
несколько ярусов каждый последующий ярус 
следует устанавливать после закрепления ниж
него яруса

7.3.10 Разборка опалубки должна произво
диться после достижения бетоном заданной проч
ности

Минимальная прочность бетона при распалуб
ке загруженных конструкций, в том числе от соб
ственной нагрузки определяется ППР и согласо
вывается с проектной организацией

7.3.11 При разборке опалубки необходимо 
принимать меры против случайного падения эле
ментов опалубки, обрушения поддерживающих 
лесов и конструкций

7.3 .12 При передвижении секций катучей 
опалубки и передвижных лесов необходимо при
нимать меры, обеспечивающие безопасность 
работающих Лицам, не участвующим в этой опе
рации, находиться на секциях опалубки или ле
сов запрещается

7.3.13 При уплотнении бетонной смеси элек
тровибраторами перемещать вибратор за токо
ведущие кабели не допускается, а при переры
вах в работе и при переходе с одного места на 
другое электровибраторы необходимо выклю
чать

7.3.14 При устройстве технологических от
верстий для пропуска трубопроводов в бетонных 
и железобетонных конструкциях алмазными коль
цевыми сверлами необходимо на месте ожидае
мого падения керна оградить опасную зону

7.3.15 При электропрогреве бетона монтаж 
и присоединение электрооборудования к питаю
щей сети должны выполнять только электромон
теры, имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже 111

7.3.16 В зоне электропрогрева необходимо 
применять изолированные гибкие кабели или 
провода в защитном шланге Не допускается про
кладывать провода непосредственно по грунту 
или по слою опилок, а также провода с нарушен
ной изоляцией

7.3.17 Зона электропрогрева бетона долж
на находиться под круглосуточным наблюдени
ем электромонтеров, выполняющих монтаж элек
тросети

Пребывание работников и выполнение работ 
на этих участках не допускается, за исключением 
работ, выполняемых по наряду-допуску в соот
ветствии с межотраслевыми правилами по ох
ране труда при эксплуатации электроустановок

7.3.18 Открытая (незабетонированная) арма
тура железобетонных конструкций, связанная с

участком, находящимся под электропрогревом, 
подлежит заземлению (занулению)

7.3 .19  После каждого перемещения элект
рооборудования, применяемого при прогреве бе
тона, на новое место следует измерять сопротив
ление изоляции мегаомметром

8 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8.1 О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

8.1.1 При монтаже железобетонных и сталь
ных элементов конструкций, трубопроводов и обо
рудования (далее —  выполнении монтажных ра
бот) необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников сле
дующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы

расположение рабочих мест вблизи перепа
да по высоте 1,3 м и более,

передвигающиеся конструкции, грузы, 
обрушение незакрепленных элементов кон

струкций зданий и сооружений,
падение вышерасположенных материалов, 

инструмента,
опрокидывание машин, падение их частей, 
повышенное напряжение в электрической 

цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека

8.1 .2  При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 8 1 1, безо
пасность монтажных работ должна быть обеспе
чена на основе выполнения содержащихся в орга
низационно-технологической документации (ПОС, 
ППР и др ) следующих решений по охране труда

определение марки крана, места установки и 
опасных зон при его работе,

обеспечение безопасности рабочих мест на 
высоте,

определение последовательности установки 
конструкций,

обеспечение устойчивости конструкций и ча
стей здания в процессе сборки,

определение схем и способов укрупнитель- 
ной сборки элементов конструкций

8.1 .3  На участке (захватке), где ведутся мон
тажные работы, не допускается выполнение дру
гих работ и нахождение посторонних лиц

8.1 .4  При возведении зданий и сооружений 
запрещается выполнять работы, связанные с на
хождением людей в одной захватке ( участке) на 
этажах (ярусах), над которыми производится пе
ремещение, установка и временное закрепление 
элементов сборных конструкций и оборудования

При невозможности разбивки зданий и со
оружений на отдельные захватки (участки) одно
временное выполнение монтажных и других стро
ительных работ на разных этажах (ярусах) допус
кается только в случаях, предусмотренных ППР, 
при наличии между ними надежных (обоснован
ных соответствующим расчетом на действие 
ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий

8.1 .5  Использование установленных конст
рукций для прикрепления к ним грузовых поли-

9
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спастов, отводных блоков и других монтажных 
приспособлений допускается только с согласия 
проектной организации, выполнившей рабочие 
чертежи конструкций

8.1.6 Монтаж конструкций зданий (сооруже
ний) следует начинать, как правило, с простран
ственно устойчивой части связевой ячейки, ядра 
жесткости и т.п.

8.1.7 Монтаж конструкций каждого вышеле
жащего этажа (яруса) многоэтажного здания сле
дует производить после закрепления всех уста
новленных монтажных элементов по проекту и 
достижения бетоном (раствором) стыков несу
щих конструкций прочности, указанной в ППР.

8.1.8 Окраску и антикоррозионную защиту 
конструкций и оборудования в случаях, когда они 
выполняются на строительной площадке, следует 
производить, как правило, до их подъема на про
ектную отметку После подъема производить ок
раску или антикоррозионную защиту следует толь
ко в местах стыков и соединений конструкций

8.1.9 Распаковка и расконсервация подле
жащего монтажу оборудования должны произво
диться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, 
и осуществляться на специальных стеллажах или 
прокладках высотой не менее 100 мм

При расконсервации оборудования не допус
кается применение материалов с взрывопожа
роопасными свойствами

8.1.10 При монтаже каркасных зданий уста
навливать последующий ярус каркаса допуска
ется только после установки ограждающих кон
струкций или временных ограждений на преды
дущем ярусе

8.1.11 Монтаж лестничных маршей и площа
док зданий (сооружений), а также грузопассажир
ских строительных подъемников (лифтов) должен 
осуществляться одновременно с монтажом кон
струкций здания На смонтированных лестничных 
маршах следует незамедлительно устанавливать 
ограждения

8 .2  О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

8.2.1 В процессе монтажа конструкций зда
ний или сооружений монтажники должны нахо
диться на ранее установленных и надежно зак
репленных конструкциях или средствах подмащи- 
вания

Запрещается пребывание людей на элемен
тах конструкций и оборудования во время их 
подъема и перемещения

8.2.2 Навесные монтажные площадки, лест
ницы и другие приспособления, необходимые для 
работы монтажников на высоте, следует устанав
ливать на монтируемых конструкциях до их подъе
ма

8.2.3 Для перехода монтажников с одной 
конструкции на другую следует применять лест
ницы, переходные мостики и трапы, имеющие ог
раждения.

8.2.4 Запрещается переход монтажников по 
установленным конструкциям и их элементам
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(фермам, ригелям и т п ), на которых невозможно 
обеспечить требуемую ширину прохода при ус
тановленных ограждениях, без применения спе
циальных предохранительных приспособлений 
(натянутого вдоль фермы или ригеля каната для 
закрепления карабина предохранительного по
яса)

Места и способ крепления каната и длина его 
участков должны быть указаны в ППР

8.2.5 При выполнении монтажа ограждающих 
панелей необходимо применять предохранитель
ный пояс совместно со страховочным приспо
соблением Типовое решение должно быть ука
зано в ППР

8.2.6  Не допускается нахождение людей под 
монтируемыми элементами конструкций и обо
рудования до установки их в проектное положе
ние

При необходимости нахождения работающих 
под монтируемым оборудованием (конструкция
ми) должны осуществляться специальные мероп
риятия, обеспечивающие безопасность работаю
щих

8.2.7 Навесные металлические лестницы вы
сотой более 5 м должны удовлетворять требова
ниям СНиП 12-03 или быть ограждены металли
ческими дугами с вертикальными связями и на
дежно прикреплены к конструкциям или обору
дованию Подъем рабочих по навесным лестни
цам на высоту более 10 м допускается в том слу
чае, если лестницы оборудованы площадками для 
отдыха не реже чем через каждые 10 м по высо
те

8.2.8  Расчалки для временного закрепления 
монтируемых конструкций должны быть прикреп
лены к надежным опорам Количество расчалок, 
их материалы и сечение, способы натяжения и 
места закрепления устанавливаются проектом 
производства работ

Расчалки должны быть расположены за пре
делами габаритов движения транспорта и стро
ительных машин Расчалки не должны касаться 
острых углов других конструкций Перегибание 
расчалок в местах соприкосновения их с элемен
тами других конструкций допускается лишь пос
ле проверки прочности и устойчивости этих эле
ментов под воздействием усилий от расчалок

8.2.9  Элементы монтируемых конструкций 
или оборудования во время перемещения долж
ны удерживаться от раскачивания и вращения 
гибкими оттяжками

8.2.10  Строповку конструкций и оборудова
ния необходимо производить средствами, удов
летворяющими требованиям СНиП 12-03 и обес
печивающими возможность дистанционной рас- 
строповки с рабочего горизонта в случаях, когда 
высота до замка грузозахватного средства пре
вышает 2 м

8 .3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

8.3.1 До начала выполнения монтажных ра
бот необходимо установить порядок обмена сиг-
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налами между лицом, руководящим монтажом, и 
машинистом Все сигналы подаются только од
ним лицом (бригадиром , звеньевым, такелажни- 
ком-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», ко
торый может быть подан любым работником, за
метившим явную опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме 
конструкций с применением сложного такелажа, 
метода поворота, при надвижке крупногабарит
ных и тяжелых конструкций, при подъеме их дву
мя механизмами или более и т п ) сигналы дол
жен подавать только руководитель работ

8.3.2 Строповку монтируемых элементов сле
дует производить в местах, указанных в рабочих 
чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к ме
сту установки в положении, близком к проектно
му.

Запрещается подъем элементов строитель
ных конструкций, не имеющих монтажных петель, 
отверстий или маркировки и меток, обеспечива
ющих их правильную строповку и монтаж.

8.3.3 Очистку подлежащих монтажу элемен
тов конструкций от грязи и наледи необходимо 
производить до их подъема

8.3.4 Монтируемые элементы следует под
нимать плавно, без рывков, раскачивания и вра
щения

Поднимать конструкции следует в два при
ема сначала на высоту 20 —  30 см, затем после 
проверки надежности строповки производить 
дальнейший подъем

8.3.5  При перемещении конструкций или 
оборудования расстояние между ними и высту
пающими частями смонтированного оборудова
ния или других конструкций должно быть по го
ризонтали не менее 1 м, по вертикали —  не ме
нее 0,5 м.

8.3.6 Во время перерывов в работе не до
пускается оставлять поднятые элементы конст
рукций и оборудования на весу

8.3.7 Установленные в проектное положение 
элементы конструкций или оборудования долж
ны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась 
их устойчивость и геометрическая неизменяе
мость

Расстроповку элементов конструкций и обо
рудования, установленных в проектное положе
ние, следует производить после постоянного или 
временного их закрепления согласно проекту 
Перемещать установленные элементы конструк
ций или оборудования после их расстроповки, 
за исключением случаев использования монтаж
ной оснастки, предусмотренных ППР, не допус
кается

8.3.8 До окончания выверки и надежного зак
репления установленных элементов не допуска
ется опирание на них вышерасположенных кон
струкций, если это не предусмотрено ППР

8.3.9 Запрещается выполнять монтажные ра
боты на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или 
тумане, исключающих видимость в пределах фрон
та работ

Работы по перемещению и установке верти
кальных панелей и подобных им конструкций с 
большой парусностью необходимо прекращать 
при скорости ветра 10 м/с и более

8.3.10 При надвижке (передвижке) конструк
ций и оборудования лебедками грузоподъемность 
тормозных лебедок и полиспастов должна быть 
равна грузоподъемности тяговых средств, если 
иные требования не установлены проектом

8.3.11 При монтаже конструкций из рулон
ных заготовок должны приниматься меры против 
самопроизвольного сворачивания рулона.

8.3.12  При сборке горизонтальных цилинд
рических емкостей, состоящих из отдельных царг, 
должны применяться клиновые прокладки и дру
гие приспособления, исключающие возможность 
самопроизвольного скатывания царг

8.3.13  Укрупнительная сборка и доизготов- 
ление подлежащих монтажу конструкций и обо
рудования должны выполняться, как правило, на 
специально предназначенных для этого местах

8.3.14  Перемещение конструкций или обо
рудования несколькими подъемными или тяго
выми средствами необходимо осуществлять со
гласно ППР, под непосредственным руководством 
лиц, ответственных за безопасное производство 
работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся 
на каждый из них, не должна превышать грузо
подъемности крана

9 КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

9.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

9.1.1 При выполнении каменных работ не
обходимо предусматривать мероприятия по пре
дупреждению воздействия на работающих сле
дующих опасных и вредных производственных 
факторов

расположение рабочих мест вблизи перепа
да по высоте 1,3 м и более,

падение вышерасположенных материалов, 
конструкций и инструмента,

самопроизвольное обрушение элементов 
конструкций,

движущиеся части машин и передвигаемые 
ими конструкции и материалы

9.1.2  При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 9 1 1, бе
зопасность каменных работ должна быть обес
печена на основе выполнения содержащихся в 
организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране 
труда

организация рабочих мест с указанием кон
струкции и места установки необходимых средств 
подмащивания, грузозахватных устройств, средств 
контейнеризации и тары,

последовательность выполнения работ с уче
том обеспечения устойчивости возводимых кон
струкций,

определение конструкции и мест установки 
средств защиты от падения человека с высоты и 
падения предметов вблизи от здания,

11
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дополнительные меры безопасности по обес
печению устойчивости каменной кладки в холод
ное время года

9.1.3 Кладка стен каждого вышерасположен- 
ного этажа многоэтажного здания должна про
изводиться после установки несущих конструк
ций междуэтажного перекрытия, а также площа
док и маршей в лестничных клетках

При необходимости возведения каменных 
стен вышерасположенного этажа без укладки 
перекрытий или покрытий необходимо применять 
временные крепления этих стен

9.1.4 При монтаже перекрытий и других кон
струкций необходимо выполнять требования раз
дела 8 настоящих норм и правил

9.1.5 При кладке наружных стен зданий вы
сотой более 7 м с внутренних подмостей необ
ходимо по всему периметру здания устраивать 
наружные защитные козырьки, удовлетворяющие 
следующим требованиям

ширина защитных козырьков должна быть не 
менее 1,5 м, и они должны быть установлены с 
уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый меж
ду нижележащей частью стены здания и поверх
ностью козырька, был 110°, а зазор между стеной 
здания и настилом козырька не превышал 
50 мм,

защитные козырьки должны выдерживать рав
номерно распределенную снеговую нагрузку, ус
тановленную для данного климатического райо
на, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н 
(160 кгс), приложенную в середине пролета,

первый ряд защитных козырьков должен 
иметь защитный настил на высоте не более 6 м 
от земли и сохраняться до полного окончания 
кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплош
ным или из сетчатых материалов с ячейкой не 
более 50 х50 мм, должен устанавливаться на вы
соте 6 —  7 м над первым рядом, а затем по ходу 
кладки переставляться через 6 —  7 м

9 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

9.2.1 Кладку необходимо вести с междуэтаж
ных перекрытий или средств подмащивания 
Высота каждого яруса стены назначается с та
ким расчетом, чтобы уровень кладки после каж
дого перемащивания был не менее чем на два 
ряда выше уровня нового рабочего настила

9.2.2 Средства подмащивания, применяемые 
при кладке, должны отвечать требованиям СНиП 
12-03 Конструкция подмостей и допустимые на
грузки должны соответствовать предусмотренным 
в ППР

Запрещается выполнять кладку со случайных 
средств подмащивания, а также стоя на стене

9.2.3 Кладку карнизов, выступающих из плос
кости стены более чем на 30 см, следует осуще
ствлять с наружных лесов или навесных подмос
тей, имеющих ширину рабочего настила не ме
нее 60 см Материалы следует располагать на 
средствах подмащивания, установленных с внут
ренней стороны стены

9.2.4  При кладке стен здания на высоту до 
0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уров
ня кладки с внешней стороны до поверхности 
земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо 
применять ограждающие (улавливающие) устрой
ства, а при невозможности их применения —  пре
дохранительный пояс

9.2.5  При перемещении и подаче на рабо
чие места грузоподъемными кранами кирпича, ке
рамических камней и мелких блоков необходимо 
применять поддоны, контейнеры и грузозахват
ные устройства, предусмотренные в ППР, имею
щие приспособления, исключающие падение гру
за при подъеме и изготовленные в установлен
ном порядке.

9.2.6 Рабочие, занятые на установке, очистке 
или снятии защитных козырьков, должны рабо
тать с предохранительными поясами

Ходить по козырькам, использовать их в каче
стве подмостей, а также складывать на них мате
риалы не допускается

9.2.7  Обрабатывать естественные камни в 
пределах территории строительной площадки 
необходимо в специально выделенных местах, где 
не допускается нахождение лиц, не участвующих 
в данной работе Рабочие места, расположенные 
на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны 
быть разделены защитными экранами

9 .3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

9.3.1 Кладка стен ниже и на уровне пере
крытия, устраиваемого из сборных железобетон
ных плит, должна производиться с подмостей ни
жележащего этажа

Не допускается монтировать плиты перекры
тия без предварительно выложенного из кирпи
ча бортика на два ряда выше укладываемых плит

9.3.2 Расшивку наружных швов кладки необ
ходимо выполнять с перекрытия или подмостей 
после укладки каждого ряда Запрещается нахо
диться рабочим на стене во время проведения 
этой операции

9.3.3  Установка креплений карниза, обли
цовочных плит, а также опалубки кирпичных пе
ремычек должна выполняться в соответствии с 
рабочей документацией Снимать временные 
крепления элементов карниза, а также опалубки 
кирпичных перемычек допускается после дос
тижения раствором прочности, установленной 
ППР

9.3.4  При облицовке стен крупными бетон
ными плитами необходимо соблюдать следую
щие требования

облицовку следует начинать с укладки в уров
не междуэтажного перекрытия опорного Г-образ- 
ного ряда облицовочных плит, заделываемых в 
кладку, а затем устанавливать рядовые плоские 
плиты с креплением их к стене,

при толщине облицовочных плит более 40 мм 
облицовочный ряд должен ставиться раньше, 
чем выполняется кладка, на высоту ряда обли
цовки,
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не допускается установка облицовочных плит 
любой толщины выше кладки стены более чем 
на два ряда плит

9.3.5 При кладке или облицовке наружных 
стен многоэтажных зданий запрещается произ
водство работ во время грозы, снегопада, тумана, 
исключающих видимость в пределах фронта ра
бот, или при скорости ветра более 15 м/с.

9.3.6 Способом замораживания на обыкно
венных растворах разрешается возводить здания 
не более 4 этажей и не выше 15 м

9.3.7 Для каменных конструкций, выполнен
ных способом замораживания, в ППР должен быть 
определен способ оттаивания конструкций (ис
кусственный или естественный) и указаны мероп
риятия по обеспечению устойчивости и геомет
рической неизменяемости конструкций на пери
од оттаивания и набора прочности раствора.

9.3.8 В период естественного оттаивания и 
твердения раствора в каменных конструкциях, 
выполненных способом замораживания, следует 
установить постоянное наблюдение за ними. Пре
бывание в здании или сооружении лиц, не уча
ствующих в мероприятиях по обеспечению устой
чивости указанных конструкций, не допускается.

10 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

10.1 О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  Р А Б О Т

10.1.1 При выполнении отделочных работ 
(штукатурных, малярных, облицовочных, стеколь
ных) необходимо предусматривать мероприятия 
по предупреждению воздействия на работников 
следующих опасных и вредных производствен
ных факторов, связанных с характером работы

повышенная запыленность и загазованность 
воздуха рабочей зоны,

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более,

острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхностях отделочных материалов и конструк
ций,

недостаточная освещенность рабочей зоны
10.1.2 При наличии опасных и вредных про

изводственных факторов, указанных в 10 11, бе
зопасность отделочных работ должна быть обес
печена на основе выполнения содержащихся в 
организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др ) следующих решений по охране 
труда

способы и средства подачи материалов на 
рабочие места,

организация рабочих мест, обеспечение их 
средствами подмащивания и другими средства
ми малой механизации, необходимыми для про
изводства работ,

при применении составов, содержащих вред
ные и пожароопасные вещества, должны быть 
решения по обеспечению вентиляции и пожаро
безопасности.

10.1.3 При выполнении отделочных работ 
следует выполнять требования настоящих норм 
и правил, при выполнении окрасочных работ сле

дует выполнять требования межотраслевых пра
вил по охране труда.

10.1.4 Отделочные составы и мастики сле
дует готовить, как правило, централизованно. При 
их приготовлении на строительной площадке не
обходимо использовать для этих целей помеще
ния, оборудованные вентиляцией, не допускающей 
превышение предельно допустимых концентра
цией вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Помещения должны быть обеспечены безвред
ными моющими средствами и теплой водой

Эксплуатация мобильных малярных станций 
для приготовления окрасочных составов, не обо
рудованных принудительной вентиляцией, не до
пускается

10.2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

10.2.1 Рабочие места для выполнения отде
лочных работ на высоте должны быть оборудо
ваны средствами подмащивания и лестницами- 
стремянками для подъема на них, соответствую
щими требованиям СНиП 12-03

Средства подмащивания, применяемые при 
штукатурных или малярных работах, в местах, под 
которыми ведутся другие работы или есть про
ход, должны иметь настил без зазоров.

10.2.2 При работе с вредными или огнеопас
ными и взрывоопасными материалами следует 
непрерывно проветривать помещения во время 
работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, 
применяя естественную или искусственную вен
тиляцию

10.2.3 Места, над которыми производятся 
стекольные или облицовочные работы, необхо
димо ограждать

Запрещается производить остекление или 
облицовочные работы на нескольких ярусах по 
одной вертикали.

10.2.4 В местах применения окрасочных со
ставов, образующих взрывоопасные пары, элект
ропроводка и электрооборудование должны быть 
обесточены или выполнены во взрывобезопас
ном исполнении, работа с использованием огня 
в этих помещениях не допускается

10.2.5 При применении воздухонагревателей 
(электрических или работающих на жидком топ
ливе) для просушивания помещений зданий и 
сооружений необходимо выполнять требования 
ППБ 01

Запрещается обогревать и сушить помещения 
жаровнями и другими устройствами, выделяющи
ми в помещения продукты сгорания топлива.

10.2.6 При выполнении работ с растворами, 
имеющими химические добавки, необходимо ис
пользовать средства индивидуальной защиты (ре
зиновые перчатки, защитные мази, защитные очки) 
согласно инструкции завода —  изготовителя при
меняемого состава.

10.2.7 При сухой очистке поверхностей и 
других работах, связанных с выделением пыли и 
газов, а также при механизированной шпатлевке 
и окраске необходимо пользоваться респирато
рами и защитными очками.
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10.2.8 При очистке поверхностей с помо
щью кислоты или каустической соды необходи
мо работать в предохранительных очках, рези
новых перчатках и кислотостойком фартуке с на
грудником.

10.2.9 При нанесении раствора на потолоч
ную или вертикальную поверхность следует 
пользоваться защитными очками.

10.3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

10.3.1 При выполнении всех работ по при
готовлению и нанесению окрасочных составов, 
включая импортные, следует соблюдать требова
ния инструкций предприятий-изготовителей в 
части безопасности труда

Все поступающие исходные компоненты и 
окрасочные составы должны иметь гигиеничес
кий сертификат с указанием наличия вредных 
веществ, параметров, характеризующих пожаров- 
зрывоопасность, сроков и условий хранения, ре
комендуемого метода нанесения, необходимос
ти применения средств коллективной и индиви
дуальной защиты

10.3.2 Не допускается применять раствори
тели на основе бензола, хлорированных углево
дородов, метанола

10.3.3 При выполнении окрасочных работ с 
применением окрасочных пневматических агре
гатов необходимо

до начала работы осуществлять проверку ис
правности оборудования, защитного заземления, 
сигнализации,

в процессе выполнения работ не допускать 
перегибания шлангов и их прикосновения к под
вижным стальным канатам,

отключать подачу воздуха и перекрывать воз
душный вентиль при перерыве в работе или об
наружении неисправностей механизма агрегата 

Отогревать замерзшие шланги следует в теп
лом помещении Не допускается отогревать 
шланги открытым огнем или паром.

10.3.4 Тару с взрывоопасными материала
ми (лаками, нитрокрасками и т п.) во время пе
рерывов в работе следует закрывать пробками 
или крышками и открывать инструментом, не вы
зывающим искрообразования

10.3.5 При работе с растворонасосом не
обходимо.

следить, чтобы давление в растворонасосе не 
превышало допустимых норм, указанных в его 
паспорте,

удалять растворные пробки, осуществлять 
ремонтные работы только после отключения ра- 
створонасоса от сети и снятия давления,

осуществлять продувку растворонасоса при 
отсутствии людей в зоне 10 м и ближе,

держать форсунку при нанесении раство
ра под небольшим углом к оштукатуриваемой 
поверхности и на небольшом расстоянии от нее

10.3.6 Подъем и переноску стекла к месту 
его установки следует производить с примене
нием соответствующих приспособлений или в 
специальной таре

10.3.7 Раскрой стекла следует осуществлять 
в горизонтальном положении на специальных 
столах при положительной температуре.

11 ЗАГОТОВКА И СБОРКА  
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

11.1 При заготовке и сборке (монтаже) де
ревянных конструкций необходимо предусматри
вать мероприятия по предупреждению воздей
ствия на работников следующих опасных и вред
ных производственных факторов, связанных с ха
рактером работы

подвижные части производственного обору
дования,

передвигающиеся изделия, заготовки, матери
алы,

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более,

острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхностях материалов и конструкций,

токсические, химические, опасные и вредные 
производственные факторы

11.2 При наличии опасных и вредных произ
водственных факторов, указанных в 11 1, безопас
ность сборки (монтажа) деревянных конструкций 
должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологичес
кой документации (ПОС, ППР и др ) следующих 
решений по охране труда

обеспечение безопасности рабочих мест на 
высоте,

определение последовательности установки 
конструкций,

обеспечение устойчивости конструкций и ча
стей здания в процессе сборки,

определение схем и способов укрупнитель- 
ной сборки элементов конструкций,

меры безопасности при проведении работ по 
антисептированию и огнезащитной обработке 
древесины.

11.3 При производстве работ по сборке 
(монтажу) деревянных конструкций, помимо тре
бований данного раздела, должны учитываться 
требования раздела 8 «Монтажные работы» на
стоящих правил и ППБ 01 При применении ме
ханизированного инструмента следует руковод
ствоваться СНиП 12-03, при деревообработке и 
работах по антисептированию и огнезащитной 
обработке следует руководствоваться межотрас
левыми правилами по охране труда

11.4 Укладку балок междуэтажных и чердач
ных перекрытий, подшивку потолков, а также ук
ладку накатов следует осуществлять с подмос
тей. Выполнять указанные работы с приставных 
лестниц запрещается

11.5 Для монтажа деревянных конструкций и 
производства других видов работ необходимо 
укладывать временный настил по балкам между
этажных и чердачных перекрытий

Щиты или доски временных настилов необ
ходимо соединять впритык, а места их стыкова
ния —  располагать по осям балок
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11.6 Элементы конструкций следует подавать 
на место сборки в готовом виде Производить 
заготовку конструкций на подмостях и возведен
ных конструкциях (за исключением пригонки де
талей по месту) запрещается.

11.7 Подмости, с которых производится мон
таж деревянных конструкций, не следует соеди
нять или опирать на эти конструкции до их окон
чательного закрепления

11.8 Приготовлять антисептические и огне
защитные составы следует в отдельных помеще
ниях с принудительной вентиляцией.

Запрещается доступ посторонних лиц к мес
там приготовления этих составов

11.9 Антисептирование конструкций во вре
мя каких-либо работ в смежных помещениях или 
при смежных работах в одном помещении не 
допускается.

12 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

12.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

12.1.1 При выполнении изоляционных работ 
(гидроизоляционных, теплоизоляционных, анти
коррозионных) необходимо предусматривать ме
роприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных про
изводственных факторов, связанных с характером 
работы

повышенная запыленность и загазованность 
воздуха рабочей зоны,

повышенная или пониженная температура 
поверхностей оборудования, материалов и воз
духа рабочей зоны,

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более,

острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхностях оборудования, материалов

12.1.2 При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов,указанных в 12 1 1, бе
зопасность изоляционных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащих
ся в организационно-технологической докумен
тации (ПОС, ППР и др ) следующих решений по 
охране труда

организация рабочих мест с указанием ме
тодов и средств для обеспечения вентиляции, 
пожаротушения, защиты от термических ожогов, 
освещения, выполнения работ на высоте,

особые меры безопасности при выполнении 
работ в закрытых помещениях, аппаратах и емко
стях,

меры безопасности при приготовлении и 
транспортировании горячих мастик и материалов

12.1.3 На участках работ, в помещениях, где 
ведутся изоляционные работы с выделением 
вредных и пожароопасных веществ, не допуска
ются выполнение других работ и нахождение по
сторонних лиц.

12.1.4 Изоляционные работы на технологичес
ком оборудовании и трубопроводах должны выпол
няться, как правило, до их установки или после по
стоянного закрепления в соответствии с проектом.

12.1.5 При производстве антикоррозионных 
работ, кроме требований настоящих норм и пра
вил, следует выполнять требования государствен
ных стандартов.

При производстве теплоизоляционных работ 
с использованием изделий из асбеста и асбес
тосодержащих материалов необходимо соблю
дать требования ПОТ РМ-010

12 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

12.2.1 Рабочие места при приготовлении го
рячих мастик, проведении изоляционных работ с 
выделением пожароопасных веществ должны 
быть оборудованы первичными средствами по
жаротушения согласно ППБ 01.

12.2.2 При проведении изоляционных работ 
внутри аппаратов или закрытых помещений ра
бочие места должны быть обеспечены вентиля
цией (проветриванием) и местным освещением 
от электросети напряжением не выше 12 В с 
арматурой во взрывобезопасном исполнении

12.2.3 Рабочие места для выполнения изо
ляционных работ на высоте должны быть обору
дованы средствами подмащивания с ограждени
ями и лестницами-стремянками для подъема на 
них, соответствующими требованиям СНиП 12-03.

12.2.4 Перед началом изоляционных работ в 
аппаратах и других закрытых емкостях все элект
родвигатели необходимо отключить, а на подво
дящих технологических трубопроводах поставить 
заглушки и в соответствующих местах повесить 
плакаты (надписи), предупреждающие о прове
дении работ внутри аппаратов

12.2.5 При производстве изоляционных ра
бот с применением горячего битума работники 
должны использовать специальные костюмы с 
брюками, выпущенными поверх сапог

12.2.6 Битумную мастику следует доставлять 
к рабочим местам, как правило, по битумопрово- 
ду или в емкостях при помощи грузоподъемного 
крана

При перемещении горячего битума на рабо
чих местах вручную следует применять металли
ческие бачки, имеющие форму усеченного кону
са, обращенного широкой частью вниз, с плотно 
закрывающимися крышками и запорными устрой
ствами

12.2.7 При спуске горячего битума в котло
ван или подъеме его на подмости или перекры
тие необходимо использовать бачки с закрыты
ми крышками, перемещаемые внутри короба, зак
рытого со всех сторон

Запрещается подниматься (спускаться) по 
приставным лестницам с бачками с горячим би
тумом.

12.3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

12.3.1 Котлы для варки и разогрева битум
ных мастик должны быть оборудованы прибора
ми для замера температуры мастик и плотно зак
рывающимися крышками

Не допускается превышение температуры вар
ки и разогрева битумных мастик выше 180 °С.
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12.3.2 Заполнение битумного котла допус
кается не более 3/4 его вместимости

Загружаемый в котел наполнитель должен 
быть сухим Недопустимо попадание в котел льда 
и снега.

12.3.3 Для подогрева битумных мастик внут
ри помещений запрещается применение уст
ройств с открытым огнем

12.3.4 При приготовлении грунтовки (прай
мера), состоящего из растворителя и битума, сле
дует битум вливать в растворитель с перемеши
ванием его деревянными мешалками Темпера
тура битума в момент приготовления грунтовки 
не должна превышать 70 °С.

Запрещается вливать растворитель в расплав
ленный битум, а также приготовлять грунтовку на 
этилированном бензине или бензоле

12.3.5 При выполнении работ с применени
ем горячего битума несколькими рабочими зве
ньями расстояние между ними должно быть не 
менее 10 м

12.3.6 При приготовлении и заливке пено
полиуретана должны быть выполнены следующие 
требования

подогрев компонентов пенополиуретана дол
жен производиться с помощью закрытых нагре
вателей и без применения открытого пламени, 

при выполнении технологических операций 
должно быть исключено попадание компонентов 
на кожный покров работников,

при выполнении работ по приготовлению ра
бочих составов и заливки не допускается в зоне 
радиусом 25 м курить и разводить огонь, выпол
нять сварочные работы

12.3.7 Стекловату и шлаковату следует по
давать к месту работы в контейнерах или паке
тах, соблюдая условия, исключающие распыление

12.3.8 Для закрепления сеток под штукатур
ку поверхностей строительных конструкций не
обходимо применять вязальную проволоку

12.3.9 На поверхностях конструкций или обо
рудования после покрытия их теплоизоляцион
ными материалами, закрепленными вязальной 
проволокой с целью подготовки под обмазочную 
изоляцию, не должно быть выступающих концов 
проволоки

12.3.10 При производстве теплоизоляцион
ных работ зазор между изолируемой поверхнос
тью и рабочим настилом лесов не должен пре
вышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм

13 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О ТЫ

13.1.1 При выполнении кровельных работ по 
устройству мягкой кровли из рулонных материа
лов и металлической или асбестоцементной кров
ли необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников сле
дующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более,
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повышенная загазованность воздуха рабочей 
зоны,

повышенная или пониженная температура 
поверхностей оборудования, материалов и воз
духа рабочей зоны,

острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхностях оборудования, материалов,

повышенное напряжение в электрической 
цепи, замыкание которой может пройти через тело 
человека

13.1 .2  При наличии опасных и вредных про
изводственных факторов, указанных в 13 1 1, бе
зопасность кровельных работ должна быть обес
печена на основе выполнения содержащихся в 
организационно-технологической документации 
(ПОС, ППР и др ) следующих решений по охране 
труда

организация рабочих мест на высоте, пути про
хода работников на рабочие места, особые меры 
безопасности при работе на крыше с уклоном, 

меры безопасности при приготовлении и 
транспортировании горячих мастик и материалов, 

методы и средства для подъема на кровлю 
материалов и инструмента, порядок их склади
рования, последовательность выполнения работ.

13.1 .3  Производство кровельных работ га
зопламенным способом следует осуществлять по 
наряду-допуску, предусматривающему меры бе
зопасности

13.1.4  При применении в конструкции крыш 
горючих и трудногорючих утеплителей наклейка 
битумных рулонных материалов газопламенным 
способом разрешается только по устроенной на 
них цементно-песчаной или асфальтовой стяж
ке

1 3 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

13.2.1 Места производства кровельных ра
бот, выполняемых газопламенным способом, дол
жны быть обеспечены не менее чем двумя эваку
ационными выходами (лестницами), а также пер
вичными средствами пожаротушения в соответ
ствии с ППБ 01

Подниматься на кровлю и спускаться с нее 
следует только по лестничным маршам и обору
дованным для подъема на крышу лестницам Ис
пользовать в этих целях пожарные лестницы 
запрещается

13.2.2  При производстве работ на плоских 
крышах, не имеющих постоянного ограждения, 
рабочие места необходимо ограждать в соответ
ствии с требованиями СНиП 12-03

13.2.3  Для прохода работников, выполняю
щих работы на крыше с уклоном более 20°, а так
же на крыше с покрытием, не рассчитанным на 
нагрузки от веса работающих, необходимо при
менять трапы шириной не менее 0,3 м с попе
речными планками для упора ног. Трапы на вре
мя работы должны быть закреплены

13.2 .4  При выполнении работ на крыше с 
уклоном более 20° работники должны применять 
предохранительные пояса согласно требовани
ям СНиП 12-03
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13.2.5 Применяемые для подачи материалов 
при устройстве кровель краны малой грузоподъ
емности должны устанавливаться и эксплуати
роваться в соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя Подъем груза следует осуществ
лять в контейнерах или таре

13.2.6 Вблизи здания в местах подъема гру
за и выполнения кровельных работ необходимо 
обозначить опасные зоны, границы которых оп
ределяются согласно СНиП 12-03

13.2.7 Размещать на крыше материалы до
пускается только в местах, предусмотренных ППР, 
с применением мер против их падения, в том чис
ле от воздействия ветра

Запас материала не должен превышать 
сменной потребности

Во время перерывов в работе технологичес
кие приспособления, материалы и инструмент 
должны быть закреплены или убраны с крыши

13 3 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

13.3.1 Порядок производства работ с при
менением горячих мастик определяется разде
лом 12 настоящих норм и правил

13.3 .2  Не допускается выполнение кро
вельных работ во время гололеда, тумана, исклю
чающего видимость в пределах фронта работ, 
грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

13.3.3 Элементы и детали кровель, в том чис
ле компенсаторы в швах, защитные фартуки, зве
нья водосточных труб, сливы, свесы и т п следу
ет подавать на рабочие места в заготовленном 
виде

Заготовка указанных элементов и деталей 
непосредственно на крыше не допускается

13.3.4 Выполнение кровельных работ по ус
тановке (подвеске) готовых водосточных жело
бов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для 
дымовых и вентиляционных труб и покрытию па
рапетов, сандриков, отделке свесов следует осу
ществлять с применением подмостей

Запрещается использование для указанных 
работ приставных лестниц

13.3.5 При выполнении кровельных работ га
зопламенным способом необходимо выполнять 
следующие требования безопасности.

баллоны должны быть установлены вертикаль
но и закреплены в специальных стойках,

тележки-стойки с газовыми баллонами раз
решается устанавливать на поверхностях крыши, 
имеющих уклон до 25 % При выполнении работ 
на крышах с большим уклоном для стоек с бал
лонами необходимо устраивать специальные пло
щадки,

во время работы расстояние от горелок (по 
горизонтали) до групп баллонов с газом должно 
быть не менее 10 м, до газопроводов и резино
тканевых рукавов —  3 м, до отдельных баллонов 
—  5 м

Запрещается держать в непосредственной 
близости от места производства работ с приме
нением горелок легковоспламеняющиеся и ог
неопасные материалы

14 МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

14.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

14.1.1 При монтаже инженерного оборудо
вания зданий и сооружений (прокладке трубопро
водов, монтаже сантехнического, отопительного, 
вентиляционного и газового оборудования) не
обходимо предусматривать мероприятия по пре
дупреждению воздействия на работников следу
ющих опасных и вредных производственных фак
торов, связанных с характером работы

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более,

повышенная загазованность воздуха рабочей 
зоны,

повышенное напряжение в электрической 
цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека,

обрушающиеся горные породы
14.1.2 При наличии опасных и вредных про

изводственных факторов, указанных в 14 1 1, бе
зопасность при монтаже инженерного оборудо
вания зданий и сооружений должна быть обеспе
чена на основе выполнения содержащихся в орга
низационно-технологической документации (ПОС, 
ППР и др ) следующих решений по охране труда

организация рабочих мест с указанием ме
тодов и средств для обеспечения вентиляции, 
пожаротушения, выполнения работ на высоте,

методы и средства доставки и монтажа обо
рудования,

меры безопасности при выполнении работ в 
траншеях и колодцах,

особые меры безопасности при травлении и 
обезжиривании трубопроводов

14.1.3  Заготовка и подгонка труб должны 
выполняться в заготовительных мастерских Вы
полнение этих работ на подмостях, предназначен
ных для монтажа трубопроводов, запрещается

14.1.4 При монтаже оборудования и трубо
проводов грузоподъемными кранами следует 
руководствоваться требованиями раздела 8 на
стоящих норм и правил

14.1.5 Все работы по устранению конструк
тивных недостатков и ликвидации недоделок на 
смонтированном оборудовании, подвергнутом 
испытанию продуктом, следует проводить только 
после разработки и утверждения заказчиком и 
генеральным подрядчиком совместно с суще
ствующими субподрядными организациями ме
роприятий по безопасности работ

14.1.6 Установка и снятие перемычек (свя
зей) между смонтированным и действующим обо
рудованием, а также подключение временных ус
тановок к действующим системам (электричес
ким, паровым, техническим и т д ) без письмен
ного разрешения генерального подрядчика и за
казчика не допускаются

14.2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

14.2.1 Монтаж трубопроводов и воздухово
дов на эстакадах производится с инвентарных
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подмостей, снабженных лестницами для подъе
ма и спуска работников Подъем и спуск по кон
струкциям эстакад не допускается

14.2.2 Запрещается нахождение людей под 
устанавливаемым оборудованием, монтажными 
узлами оборудования и трубопроводов до их 
окончательного закрепления

14.2.3 Опускание труб в закрепленную тран
шею следует производить с принятием мер про
тив нарушения креплений траншеи

Не разрешается скатывать трубы в траншею 
с помощью ломов и ваг, а также использовать 
распорки крепления траншей в качестве опор для 
труб

14.2.4 В помещениях, где производится обез
жиривание, запрещается пользоваться открытым 
огнем и допускать искрообразование.

Электроустановки в указанных помещениях 
должны быть во взрывобезопасном исполнении

14.2.5 Работы по обезжириванию трубопро
водов должны выполняться в помещениях, обору
дованных приточно-вытяжной вентиляцией При 
выполнении работ на открытом воздухе работни
ки должны находиться с наветренной стороны

14.2.6 Место, где проводится обезжирива
ние, необходимо оградить и обозначить знаками 
безопасности

14.2.7 Работники, занятые на работах по 
обезжириванию трубопроводов, должны быть 
обеспечены соответствующими противогазами, 
спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчат
ками

14.3 П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

14.3.1 Монтаж оборудования, трубопроводов 
и воздухопроводов вблизи электрических прово
дов (в пределах расстояния, равного наибольшей 
длине монтируемого узла или звена трубопро
вода) производится при снятом напряжении или 
при защите электропроводов от механического 
повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения ра
боты следует производить по наряду-допуску, ут
вержденному в установленном порядке

14.3.2 При продувке труб сжатым воздухом 
запрещается находиться в камерах и колодцах, 
где установлены задвижки, вентили, краны и т п

14.3.3 При продувке трубопроводов необ
ходимо установить у концов труб щиты для за
щиты глаз от окалины и песка

Запрещается находиться против или вблизи 
незащищенных концов продуваемых труб

14.3.4 В процессе выполнения сборочных 
операций трубопроводов и оборудования совме
щение отверстий и проверка их совпадения в 
монтируемых деталях должны производиться с 
использованием специального инструмента (ко
нусных оправок, сборочных пробок и др.) Прове
рять совпадение отверстий в монтируемых дета
лях пальцами рук не допускается.

14.3.5 При монтаже оборудования должна 
быть исключена возможность самопроизвольно
го или случайного его включения

14.3.6 При монтаже оборудования с исполь
зованием домкратов должны быть приняты меры, 
исключающие возможность перекоса или опро
кидывания домкратов

15 ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ

15.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

15.1.1 При проведении пневматических и 
гидравлических испытаний оборудования и тру
бопроводов необходимо предусматривать мероп
риятия по предупреждению воздействия на ра
ботников следующих опасных и вредных произ
водственных факторов, связанных с характером 
работы

разрушающиеся конструкции, 
повышенная загазованность воздуха рабочей 

зоны,
повышенное напряжение в электрической 

цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека,

обрушающиеся горные породы
15.1.2 При наличии опасных и вредных про

изводственных факторов, указанных в 15 1 1, бе
зопасность испытания оборудования и трубо
проводов должна быть обеспечена на основе 
выполнения содержащихся в организационно
технологической документации (ПОС, ППР и др ) 
следующих решений по охране труда

определение программы проведения испыта
ния,

меры безопасности при выполнении работ в 
траншеях, колодцах и на высоте,

особые меры безопасности при проведении 
пневматических испытаний оборудования и тру
бопроводов, а также опробование оборудования 
под нагрузкой

15.1.3 Испытание смонтированного обору
дования следует производить в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил, а также 
правил Госгортехнадзора России

15.1.4 Испытания оборудования и трубопро
водов должны проводиться под непосредствен
ным руководством специально выделенного лица 
из числа специалистов монтажной организации

15.1.5 Перед испытанием оборудования не
обходимо

руководителю работ ознакомить персонал, 
участвующий в испытаниях, с порядком прове
дения работ и с мероприятиями по безопасному 
их выполнению,

предупредить работающих на смежных учас
тках о времени проведения испытаний,

провести визуальную, а при необходимости 
с помощью приборов проверку крепления обо
рудования, состояния изоляции и заземления 
электрической части, наличия и исправности ар
матуры, пусковых и тормозных устройств, конт
рольно-измерительных приборов и заглушек, 

оградить и обозначить соответствующими 
знаками зону испытаний,
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при необходимости установить аварийную 
сигнализацию,

обеспечить возможность аварийного выклю
чения испытуемого оборудования,

проверить отсутствие внутри и снаружи обо
рудования посторонних предметов,

обозначить предупредительными знаками 
временные заглушки, люки и фланцевые соеди
нения,

установить посты из расчета один пост в пре
делах видимости другого, но не реже чем каждые 
200 м друг от друга, для предупреждения об опас
ной зоне,

определить места и условия безопасного пре
бывания лиц, занятых испытанием,

привести в готовность средства пожаротуше
ния и обслуживающий персонал, способный к 
работе по ликвидации пожара,

обеспечить освещенность рабочих мест не 
менее 50 лк,

определить лиц, ответственных за выполне
ние мероприятий по обеспечению безопасности, 
предусмотренных программой испытаний.

15.1.6 Устранение недоделок на оборудова
нии, обнаруженных в процессе испытания, следу
ет производить после его отключения и полной 
остановки.

15.1.7 Одновременное гидравлическое ис
пытание нескольких трубопроводов, смонтирован
ных на одних опорных конструкциях или эстакаде, 
допускается в случае, если опорные конструкции 
или эстакады рассчитаны на соответствующие на
грузки

15 .1 .8  При нахождении трубопроводов 
вблизи жилых или эксплуатируемых обществен
ных или промышленных зданий их пневматичес
кие испытания можно производить при условии, 
что оконные и дверные проемы этих зданий, на
ходящиеся в пределах опасной зоны, опреде
ляемой согласно 15 2 8, должны быть закрыты 
защитными ограждениями (щитами, решетка
ми)

Не допускается производить пневматические 
испытания трубопроводов в действующих цехах, 
а также на эстакадах, в каналах и лотках, где уло
жены действующие трубопроводы

15 .2  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

15.2.1 Осмотр оборудования при проведении 
испытания разрешается производить после сни
жения испытательного давления до рабочего

15.2.2 При продувке оборудования и трубо
проводов после испытания перед открытыми 
люками и штуцерами должны быть установлены 
защитные ограждения (экраны)

15.2.3 Испытание оборудования и трубопро
водов под нагрузкой следует производить после 
испытания его вхолостую.

15.2 .4  Начинать испытание оборудования 
разрешается только после своевременного пре
дупреждения окружающих лиц и получения раз
решения руководителя испытаний.

В процессе проведения испытаний оборудо
вания не допускается

снимать защитные ограждения,
открывать люки, ограждения, чистить и сма

зывать оборудование, прикасаться к его движу
щимся частям,

производить проверку и исправление элект
рических цепей, электрооборудования и прибо
ров автоматики

15.2.5 При пневматическом испытании трубо
проводов предохранительные клапаны должны быть 
отрегулированы на соответствующее давление.

15.2.6 Обстукивание сварных швов непос
редственно во время испытаний трубопроводов 
и оборудования не допускается

15.2.7 Присоединение и разьединение ли
ний, подводящих воздух от компрессора к испы
тываемому трубопроводу, разрешается только 
после прекращения подачи воздуха и снижения 
давления до атмосферного

15.2.8 На время проведения пневматических 
испытаний трубопроводов, находящихся в тран
шеях, должна быть установлена опасная зона, ве
личина которой указана в таблице 2 Границы 
опасной зоны должны быть обозначены сигналь
ными ограждениями или знаками безопасности 
Нахождение лиц в опасной зоне в период нагне
тания в трубопровод воздуха и при выдержива
нии трубопровода под давлением при испыта
нии на прочность не допускается

Т а б л и ц а  2

Материал труб
Испытательное давление 

(предварительное или 
приемочное), МПа

Диаметр
трубопровода, мм

Расстояние от бровки 
траншеи и торцов 

трубопроводов до границы 
опасной зоны, м

Сталь 0,6— 1,6 До 300 7,0
300— 1000 10,0
Св 1000 20,0

Чугун 0,15 До 500 10,0
0,6 » 500 15,0
0,15 Св 500 20,0
0,6 » 500 25,0

Асбестоцемент 0,15 До 500 15,0
0,6 » 500 20,0
0,15 Св 500 20,0
0,6 » 500 25,0
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Продолжение таблицы 2

Материал труб
Испытательное давление 

(предварительное или 
приемочное), МПа

Диаметр
трубопровода, мм

Расстояние от бровки 
траншеи и торцов 

трубопроводов до границы 
опасной зоны, м

Полиэтилен низкого давления
ПНД типа

Т 1,0
С 0,6
сл 0,4 63 —  120 6,0
л 0,35

Полиэтилен высокого давления
ПВД типа

Т 1,0
С 0,6
сл 0,4 63 —  160 4,0
л 0,25

(ПВХ, ПП, ПНД, ПВД)* 0,06 110— 1200 1,0

Пластмассы
непластифицированный поливи-
нилхлорид ПВХ типа

ОТ 1,6
Т 1,0
С 0,6 63 —  315 10,0
сл 0,4

Полипропилен ПП типа
Т 0,1
СЛ 0,6 63 -  315 '  8,0
л 0,25

* В самотечных сетях канализации

15.2.9 Осмотр трубопроводов разрешается 
производить только после снижения давления, МПа 

в стальных и пластмассовых трубопроводах 
—  до 0,3,

в чугунных, железобетонных и асбестоцемен
тных трубопроводах —  до 0,1

Дефекты трубопроводов следует устранять 
после снижения давления до атмосферного

16 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

16.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

16.1.1 При выполнении электромонтажных и 
наладочных работ (монтаже и наладке распре
делительных устройств, монтаже и наладке элек
трических машин и трансформаторов, монтаже 
аккумуляторных батарей, монтаже и наладке 
электроприводов и кранового оборудования, 
монтаже силовых, осветительных сетей, воздуш
ных линий электропередачи, кабельных линий) 
необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников сле
дующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы

повышенное напряжение в электрической 
цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека,

расположение рабочего места вблизи пере
пада по высоте 1,3 м и более, 

вредные вещества, 
пожароопасные вещества, 
острые кромки, заусенцы и шероховатости на 

поверхности заготовок,
подвижные части инструмента и оборудова

ния,
движущиеся машины и их подвижные части
16.1.2 При наличии опасных и вредных про

изводственных факторов, указанных в 16 1 1, бе
зопасность электромонтажных и наладочных ра
бот должна быть обеспечена на основе выполне
ния содержащихся в организационно-технологи
ческой документации (ПОС, ППР и др ) следую
щих решений по охране труда

дополнительные защитные мероприятия при 
выполнении работ в действующих электроуста
новках,

меры безопасности при выполнении пуско
наладочных работ,

обеспечение безопасности при выполнении 
работ на высоте,

меры безопасности при работе с вредными 
веществами,

меры пожарной безопасности
16.1.3 При выполнении монтажных и нала

дочных работ необходимо выполнять требования
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настоящего раздела и межотраслевых правил по 
охране труда.

16.2 О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

16.2.1 В помещениях, где осуществляется 
монтаж аккумуляторных батарей, до начала ра
бот по пайке пластин и заливке банок электро
литом должны быть закончены отделочные рабо
ты, испытаны системы вентиляции, отопления и 
освещения, а в доступных местах установлены ем
кости с растворами для нейтрализации кислот и 
щелочей

16.2.2 Кислотный электролит следует при
готовлять в освинцованных или стальных гумми
рованных емкостях, использовать для разведения 
электролита стеклянные или эмалированные со
суды запрещается

16.2.3 Перед началом монтажа электрообо
рудования крана должны быть смонтированы по
стоянные настилы с ограждениями

Временное размещение поднятого оборудо
вания допускается только в специально отведен
ных местах, оборудованных ограждениями и бор
товыми элементами

16.2.4 При монтаже электрооборудования в 
действующем цехе кран следует поставить в ре
монтный тупик, а троллеи последнего отключить 
и заземлить

16.2.5 Выпрямление проводов, катанки и ме
таллических лент при помощи лебедок и других 
приспособлений необходимо осуществлять на 
специально огороженных площадках при отсут
ствии открытых электрических установок и ли
ний, находящихся под напряжением

16.2.6 При монтаже тросовых проводок их 
окончательное натяжение следует осуществ
лять только после установки промежуточных 
опор

При натяжении троса держаться за него и 
находиться в зоне натяжения запрещается

16.2.7 При протягивании кабеля через про
емы в стенах рабочие должны находиться по обе 
стороны стены Расстояние от стены до крайне
го положения рук работников должно быть не 
менее 1 м

16.2.8 Разжигание горелок, паяльных ламп, 
разогрев кабельной массы и расплавленного 
припоя следует производить на расстоянии не 
менее 2 м от кабельного колодца

Расплавленный припой и разогретую кабель
ную массу следует опускать в специальных ков
шах или закрытых бачках с использованием за
щитных очков

16.2.9 При подогреве кабельной массы для 
заливки кабельных муфт и воронок в закрытом 
помещении должна быть обеспечена его венти
ляция (проветривание) Применяемые для обо
грева емкости должны соответствовать требова
ниям пожарной безопасности.

16.2.10 Сварочные работы на корпусе транс
форматора допускается осуществлять только пос
ле заливки его маслом до уровня 200 —  250 мм 
выше места сварки

16.2.11 До начала сушки электрических ма
шин и трансформаторов электрическим током их 
корпуса должны быть заземлены

Сушку трансформаторов в собственном баке 
или специальном металлическом баке методом 
индукционных потерь следует выполнять, прини
мая меры, исключающие прикосновение к намаг
ниченной обмотке

16.2.12 Не допускается производить работы 
или находиться на расстоянии менее 50 м от ме
ста испытания воздушных выключателей Предох
ранительный клапан на воздухосборнике должен 
быть отрегулирован и опробован на давление, не 
превышающее рабочее более чем на 10 %

При производстве работ, связанных с пребы
ванием людей внутри воздухосборника, вентили 
на трубопроводах для подачи воздуха в воздухо
сборник следует закрыть с установкой замков и 
вывесить предупреждающие плакаты Спускные 
вентили должны быть открыты и обозначены пла
катами или надписями

16.2.13 Предохранители в цепях трансфор
маторов напряжения и силовых трансформато
ров, на которых ведутся наладочные работы, дол
жны быть сняты На месте, откуда сняты предох
ранители, должен быть вывешен запрещающий 
плакат «Не включать Работают люди»

16 .3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

16.3.1 При необходимости подачи оператив
ного тока для наладки смонтированных цепей и 
электроустановок на них следует установить пре
дупреждающие плакаты (знаки) Работы, не свя
занные с наладкой, должны быть прекращены, а 
люди, занятые на этих работах, выведены

16.3.2 До начала пусконаладочных работ на 
распределительных устройствах все питающие и 
отходящие к другим подстанциям линии должны 
быть отсоединены от оборудования и заземле
ны

16.3.3 Подключение смонтированных элек
троцепей и электрооборудования к действующим 
электросетям должно осуществляться службой 
эксплуатации этих сетей

Не допускается использовать и присоединять 
в качестве временных электрических сетей и 
электроустановок не принятые в установленном 
порядке электрические сети, распределительные 
устройства, щиты, панели, а также производить без 
разрешения наладочной организации электро
монтажные работы на смонтированных и пере
данных под наладку электроустановках

16.3.4 При выполнении пусконаладочных ра
бот на вновь смонтированной электроустановке 
рабочее напряжение на нее может быть подано 
эксплуатационным персоналом только после вве
дения на электроустановке эксплуатационного 
режима и при наличии письменной заявки руко
водителя пусконаладочных работ

Допускается временная подача напряжения 
до 1000 В для проведения пусконаладочных ра
бот по постоянной схеме на щиты, станции уп
равления и силовые сборки, на которые не вве-
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ден эксплуатационный режим, но в этом случае 
обязанности по выполнению мероприятий, обес
печивающих безопасные условия труда при по
данном напряжении, возлагаются в письменном 
виде на руководителя пусконаладочных работ

16.3.5 Подъем, перемещение и установка 
разъединителей и других аппаратов рубящего 
типа производятся в положении «Включено», а 
аппаратов, снабженных возвратными пружинами 
или механизмами свободного расцепления, —  в 
положении «Отключено»

16 .3 .6  При регулировке выключателей и 
разъединителей, соединенных с приводами, дол
жны быть приняты меры для предотвращения 
самопроизвольного или непредвиденного их 
включения или отключения

16.3.7 Предохранители цепей монтируемо
го аппарата должны быть сняты на все время мон
тажа

16.3.8 До начапа пусконаладочных работ на 
коммутационных аппаратах следует

привести в нерабочее положение пружинные 
и грузовые приводы коммутационных аппаратов,

отключить оперативные цепи, цепи сигнали
зации, силовые цепи привода и цепи подогрева,

закрыть и запереть на замок задвижки на тру
бопроводах подачи воздуха в баки выключателя 
и на пневматические приводы и выпустить име
ющийся в них воздух,

вывесить плакаты на ключах и кнопках дис
танционного управления «Не включать Работа
ют люди»

16.3.9 Одновременная работа на приводах и 
коммутационных аппаратах запрещается

16.3.10 При работах на трансформаторах тока 
выводы вторичных обмоток до полного оконча
ния монтажа подключаемых к ним цепей должны 
быть замкнуты накоротко на зажимах трансфор
матора и заземлены Все выводы трансформа
торов напряжения должны быть заземлены на все 
время монтажа

16.3.11 При измерениях сопротивления изо
ляции в процессе сушки электрическим током 
питание намагничивающей и рабочих обмоток 
должно отключаться

16.3.12 Во время проверок и измерений, свя
занных с подачей напряжения, находиться на 
крышке силового трансформатора запрещается

16.3.13 Пайка (сварка) электродов в акку
муляторных помещениях допускается не ранее 
чем через 2 ч после окончания зарядки аккуму
ляторной батареи.

16.3.14 Измерять напряжение и плотность 
электролита следует в резиновых перчатках, рес
пираторе, стоя на изолирующем резиновом ков
рике

16.3.15 Проверка состояния полюсных зажи
мов аккумуляторов должна производиться в ди
электрических перчатках При подтягивании бол
тов, соединяющих аккумуляторы друг с другом, 
должны быть приняты меры против случайного 
прикосновения ключа к пластинам аккумуляторов 
разной полярности

16.3.16 Затягивание проводов через протяж
ные коробки, ящики, трубы, блоки, в которых уло
жены провода, находящиеся под напряжением, а 
также прокладка проводов и кабелей в трубах, 
лотках и коробках, не закрепленных по ППР, не 
допускаются.

16.3.17 Проверка сопротивления изоляции 
проводов и кабелей с помощью мегаомметра 
должна производиться персоналом с квалифи
кационной группой по электробезопасности не 
ниже III Концы проводов и кабелей которые в 
процессе испытания могут оказаться под напря
жением, необходимо изолировать и (или) ограж
дать

16.3.18 При монтаже воздушной линии элек
тропередачи необходимо

заземлять участки смонтированной линии 
электропередачи с расстояниями между зазем- 
лителями не более 3 км,

располагать провода или подъемные тросы 
на высоте не менее 4,5 м, а в местах проезда 
транспорта —  на высоте не менее 6 м

При натяжении провода не допускается на
хождение людей со стороны внутреннего угла

16.3.19 При размотке кабеля с барабана не
обходимо, чтобы кабель разматывался с верхней 
его части

Размотка кабеля с барабана разрешается 
только при наличии тормозного приспособления

16.3.20 При прогреве кабеля электрическим 
током не допускается применять напряжение 
выше 380 В Корпуса электрических машин, при
меняемых для прогрева, при напряжении выше 
50 В, а также металлическая оболочка кабеля дол
жны быть заземлены, на участках прогрева долж
ны быть размещены противопожарные средства 
и установлено дежурство

16.3.21 Опробование электроприводов раз
решается после установления связи между пер
соналом, находящимся на пульте управления, на 
щите управления и на механизмах

16.3.22 Настройка путевых и конечных вык
лючателей, датчиков и других средств автомати
ки должна выполняться при снятом напряжении 
силовых цепей

16.4  Р А Б О Т А  В  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  ЭЛ Е К Т Р О У С Т А Н О В К А Х

16.4.1 Работа в действующих установках дол
жна осуществляться в соответствии с требова
ниями межотраслевых правил по охране труда

16.4.2 Электромонтажные и наладочные ра
боты в действующих электроустановках, как пра
вило, должны осуществляться после снятия на
пряжения со всех токоведущих частей, находящих
ся в зоне производства работ, их отсоединения 
от действующей части электроустановки, обес
печения видимых разрывов электрической цепи 
и заземления отсоединенных токоведущих час
тей. Зона производства работ должна быть от
делена от действующей части электроустановки 
сплошным или сетчатым ограждением, препят
ствующим проходу в эту часть монтажного пер
сонала
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16.4.3 Проход персонала и проезд механиз
мов монтажной организации в выгороженную зону 
производства работ, как правило, не должны быть 
сопряжены с пересечением помещений и терри
торий, где расположены действующие установки

16.4.4 Выделение для монтажной организа
ции зоны производства работ, принятие мер по 
предотвращению ошибочной подачи в нее напря
жения и ограждение от действующей части с 
указанием мест прохода персонала и проезда 
механизмов должны оформляться актом-допус
ком, а персонал монтажной организации выпол
няет работы по наряду-допуску, оформление ко
торых должно осуществляться по СНиП 12-03

16.4.5 В случаях, когда монтажные работы 
предстоит осуществлять в действующих откры
тых или закрытых распредустройствах, выполняя 
требования, изложенные в 16 4 2, и если при этом 
отсутствует возможность выполнить требования 
16 4 3, то работы следует производить по наря
ду-допуску, выдаваемому по форме согласно 
СНиП 12-03

В этом случае допуск к работам должен осу
ществляться персоналом эксплуатирующей орга
низации Проход персонала и проезд механиз
мов по территории действующей части распре
делительного устройства к огражденной зоне 
производства работ разрешается только в сопро
вождении уполномоченного на это представите
ля эксплуатирующей организации

16.4.6 В исключительных случаях при невоз
можности выполнить требования 16 4 2 и 16 4 3 
работу выполняют по наряду-допуску, выдавае
мому по форме согласно СНиП 12-03, в котором 
наряду с другими требованиями должно быть 
указание о том, что работы на данном участке 
разрешается осуществлять только в присутствии 
представителя эксплуатирующей организации —  
наблюдающего

Наблюдающий несет ответственность за со
хранность временных ограждений рабочих мест, 
предупредительных плакатов и предотвращение 
подачи рабочего напряжения на отключенные 
токоведущие части, соблюдение членами брига
ды монтажников безопасных расстояний до то
коведущих частей, оставшихся под напряжением

16.4.7 Персонал электромонтажных органи
заций перед допуском к работе в действующих 
электроустановках должен быть проинструктиро
ван по вопросам электробезопасности на рабо
чем месте ответственным лицом, допускающим к 
работе

16.4.8 Рабочее напряжение на вновь смон
тированные электроустановки может быть пода
но по решению рабочей комиссии При необхо
димости устранения выявленных недоделок элек
троустановка должна быть отключена и переве
дена в разряд недействующих путем демонтажа 
шлейфов, шин, спусков к оборудованию или от
соединения кабелей Неотключенные токоведу
щие части должны быть закорочены и заземле
ны на все время производства работ по устране
нию недоделок

17 РАБОТЫ ПО ПРОХОДКЕ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

17.1 О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т

17.1.1 При выполнении работ по проходке 
горных выработок (далее —  проходческих работ) 
и других работ, связанных с размещением рабо
чих мест в подземных выработках (далее —  под
земных работ), необходимо предусматривать ме
роприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных про
изводственных факторов, связанных с характером 
работы

обрушивающиеся горные породы, 
движущиеся машины и их рабочие органы, а 

также передвигаемые ими транспортные сред
ства,

повышенное содержание в воздухе рабочей 
зоны пыли и вредных веществ,

повышенное напряжение в электрической 
цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека

17.1.2 Безопасность проходческих работ дол
жна быть обеспечена на основе выполнения со
держащихся в организационно-технологической 
документации (ПОС, ППР и др ) следующих ре
шений по охране труда

определение порядка разработки породы, а 
также временного и постоянного крепления вы
работки с учетом геологических и гидрогеоло
гических условий участка работ,

выбор средств механизации для разработки 
и погрузки породы, транспортирования породы и 
материалов (конструкций), сооружения постоян
ной крепи,

схемы и проекты вентиляции подземных вы
работок,

схемы и проекты откачки воды, 
мероприятия по предупреждению и ликвида

ции аварий,
обеспечение целостности и сохранности под

земных и надземных коммуникаций, зданий и со
оружений

17.1.3 При строительстве подземных соору
жений следует руководствоваться ПБ 03-428

17.1.4 До начала работ по проходке горных 
выработок работники должны быть ознакомлены 
под расписку с геологическими и гидрогеологи
ческими условиями участка работ

При изменении гидрогеологических или гео
логических условий работ, создающих возмож
ность возникновения аварий, подземные работы 
следует приостановить и принять предусматри
ваемые мероприятия по предупреждению и лик
видации аварийной ситуации

17.1.5  Для каждого подземного объекта 
строительства должен быть утвержден план лик
видации аварий, а работающие должны быть обу
чены правилам поведения во время возможных 
аварий.

Каждый участок должен быть обеспечен за
пасом инструмента, материалов, средств пожаро
тушения и других средств, необходимых при лик-
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видации аварий, а также указаниями по их при
менению

17.1.6 До начала работ по проходке горных 
выработок должны быть выполнены мероприятия 
по обеспечению сохранности подземных и над
земных коммуникаций, зданий и сооружений

17 .2  О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А Б О Ч И Х  М Е С Т

17.2.1 Размеры поперечного сечения выра
боток в свету с учетом крепи должны обеспе
чить возможность сохранения габаритов прохо
дов согласно требованиям СНиП 12-03 с учетом 
габаритов применяемых средств механизации и 
транспорта

17.2.2 Разработанную породу, остатки мате
риалов, разобранные крепления и неиспользован
ное оборудование при проходке необходимо уда
лять

Не разрешается загромождать проходы и 
рельсовые пути подземных выработок

17.2.3 При проходке шахтных стволов и тон
нелей должна быть обеспечена искусственная 
вентиляция с местной вытяжкой от участков про
изводства буровзрывных и сварочных работ

17.2.4 Горные выработки, состояние которых 
представляет опасность для работающих, за ис
ключением случаев выполнения работ по устра
нению опасностей с применением необходимых 
средств безопасности, должны быть закрыты для 
доступа людей

17.2.5 Питание рабочего и аварийного элек
трического освещения подземных выработок сле
дует осуществлять от разных источников

17.2.6 Электрооборудование, применяемое в 
подземных выработках, при наличии взрывоопас
ных условий должно быть во взрывобезопасном 
исполнении

17.2.7 Крепление устья ствола шахты долж
но возвышаться над уровнем спланированной 
площадки не менее чем на 0,5 м.

Устье перекрывается сплошным настилом, на 
котором запрещается складировать породу и 
материалы Вокруг устья оставляется свободный 
проход шириной не менее 1 м

17.2.8 При проходке шахтных стволов нахо
дящиеся в забое работники должны быть защи
щены от падения предметов сверху предохрани
тельным настилом, расположенным не выше 4 м 
от уровня разрабатываемого грунта

17.2.9 В вертикальном стволе, заложенном 
на глубину до 20 м, должно быть устроено отде
ление для спуска людей в подземную выработку, 
оборудованное лестницей с перилами, отделен
ной от грузового отделения сплошной обшивкой

При глубине вертикального ствола более 
20 м необходимо оборудовать механизированный 
спуск и подъем людей

17.3  П О Р Я Д О К  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

17.3.1 Временное крепление горных выра
боток следует производить в соответствии с ут
вержденными ППР и паспортами временного 
крепления

При изменении геологических и гидрогеоло
гических условий паспорт временного крепления 
должен быть пересмотрен

17.3.2 Величина отставания обделки (посто
янной крепи) от забоя подземной выработки не 
должна превышать максимально допустимую про
ектом Участок выработки между забоем и об
делкой должен быть закреплен временной кре
пью или защищен конструкциями проходческого 
щита

Временная крепь должна быть расклинена по 
ее контуру, пустоты между крепью и поверхнос
тью выработки забучены

17.3.3 На весь период горных работ должен 
быть установлен надзор за состоянием времен
ной крепи выработок и соответствием геологи
ческих и гидрогеологических условий участка 
работ указанным в ППР

17.3.4 Использование взрывчатых материа
лов при проведении проходческих работ, а также 
порядок обеспечения безопасности при произ
водстве горных работ следует осуществлять в 
соответствии с ПБ 13-407

17.3.5 Разработка породы при проходке вы
работок сплошным забоем или уступами должна 
производиться во всех случаях, начиная с верх
ней части забоя Это правило не распространя
ется на забои, разрабатываемые с использова
нием механизированных комплексов

17.3.6 При использовании опрокидных ваго
неток их следует оборудовать запорами против 
произвольного опрокидывания

Запрещается загружать вагонетки выше бор
тов и оставлять во время движения без сопро
вождения

17.3.7 Максимальная скорость движения под
вижного состава по горизонтальным выработкам 
не должна превышать

4 км/ч —  при ручной откатке,
3,6 км/ч —  при канатной откатке с бесконеч

ным канатом,
5,4 км/ч —  при откатке концевым канатом,
10 км/ч —  при электровозной откатке
17.3.8 Не допускается применять в одних и 

тех же выработках ручную и механизированную 
откатку вагонеток

При ручной откатке на передней стенке ваго
нетки должен быть установлен световой сигнал

17.4  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  М Е Т О Д Ы  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

17.4.1 При проходке тоннелей щитами 
смонтированный щит, его механизмы и при

способления разрешается вводить в эксплуата
цию только после приемки их по акту,

разрабатывать грунт следует только в преде
лах козырька щита,

в неустойчивых, слабых грунтах лоб забоя 
следует закреплять временной крепью, а в сы
пучих грунтах следует применять, как правило, 
щиты с горизонтальными площадками, число 
которых надлежит предусматривать исходя из 
условий обеспечения устойчивости грунта на 
площадках,
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передвигать щит следует в присутствии смен
ного мастера или производителя работ, не до
пуская пребывания работников у забоя, за исклю
чением наблюдающих за креплением

17.4.2 При проходке горных выработок в за
мороженных грунтах

производство работ разрешается только пос
ле образования замкнутого замороженного кон
тура проектной толщины и достижения проект
ной температуры грунта,

при проходке должен быть организован кон
троль температуры замороженных пород, при по
явлении влажных пятен, а также повышении тем
пературы пород в контрольных скважинах долж
ны быть приняты меры по обеспечению безопас
ности работ,

не допускается осуществлять проходку гор
ных выработок в замороженных грунтах с отста
ванием временного крепления от лба забоя

17.4.3 При горизонтальном продавливании

труб пребывание рабочих в них допускается при 
диаметре трубы не менее 1200 мм и длине не 
более 40 м, а также исключении возможности по
падания в забой вредных газов, подземных вод 
или плывунов

Длительность непрерывного пребывания ра
ботника внутри трубопровода не должно превы
шать 1 ч, а интервалы между циклами устанавли
ваются не менее 30 мин

Трубопровод длиной 10 м и более необходи
мо обеспечить принудительной вентиляцией с 
подачей свежего воздуха в количестве 10 м3/ч

17.4.4 Разрабатывать забой за пределами 
ножевой части оголовка продавливаемого тру
бопровода не допускается.

Транспортирование грунта должно произво
диться на тележках, высота которых не должна 
превышать половины диаметра трубы

Запрещается накапливать грунт у забоя и 
перекидывать его ручным способом по трубе
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ  
В НАСТОЯЩИХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ

1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования» Принятый 
введены в действие постановлением Госстроя России от 23 07 2001 № 80. Зарегистрированы 
Минюстом России 9 августа 2001 г № 2862.

2 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Утверж
дены постановлением Госгортехнадзора России от 31.12 99 № 98 В государственной регистра
ции не нуждаются согласно письму Минюста России от 17.08.2000 № 6884-ЭР

3 ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах» Утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 30 01 01 № 3. Зарегистрированы Минюстом России 7 06 01 № 2743

4 ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» Утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.01 № 49. В государственной регистрации не 
нуждаются согласно письму Минюста России от 24 12.2001 № 12467ЮД.

5 ППБ 01-93** «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Утверждены МВД Рос
сии 14 декабря 1993 г № 536 с изм и доп Зарегистрированы Минюстом России 27 12 93 № 445

6 ПОТ РМ-010-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбес
тосодержащих материалов и изделий» Утверждены постановлением Минтруда России от 31 ян
варя 2000 г № 10 В государственной регистрации не нуждаются (письмо Минюста России от 22 
марта 2000 г № 2029-ЭР)
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С НАСТОЯЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ

№ 
п п

Пункты СНиП 
12-04-2002

Наименование нормативного акта
Наименование органа, 

нормативный акт, 
дата утверждения

Официальный
издатель

документа

1 3 2 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проек
тах организации строительства и проек
тах производства работ

Госстрой России, 
постановление от 
17.09.02 № 122, 
зарегистрирован в 
Минюсте России

ГУП ц п п

2 5.2.2 
7 2.14

ГОСТ 23407— 78 «Ограждения инвентар
ные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных ра
бот Технические условия»

Госстрой России, 
постановление от 
13.12.78 № 232

ГУП цп п

3 54  1 ПБ 06-07-92 «Единые правила безопас
ности при разработке месторождений по
лезных ископаемых открытым способом»

Госгортехнадзор 
России, постановле
ние от 21 07.92 № 20 
(в редакции поста
новления от 31.10.97 
№ 39)

ГУП н тц  
Г осгортех- 
надзора 
России

4 5 4 6 ГОСТ Р 12 3.048— 2002 «ССБТ Производ
ство земляных работ способом гидроме
ханизации Требования безопасности»

Госстрой России, 
постановление от 
21 01 02 № 5

ГУП ЦПП

5 7 3 4 ГОСТ 21807— 78 «Бункеры (бадьи) пере
носные вместимостью до 2 м3 для бетон
ной смеси Общие технические условия»

Госстрой России, 
постановление от 
28 04 76 № 59

ГУП ЦПП

6 73  17 
16 1 3 
16.4 1

ПОТ РМ-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00 
«Межотраслевые правила по охране тру
да (правила безопасности) при эксплуа
тации электроустановок»

Минтруд России, 
постановление от 
05 01 01 № 3

НЦ ЭН АС

7 10 1 3 ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые пра
вила по охране труда при окрасочных ра
ботах»

Минтруд России, 
постановление от 
10 05.01 № 37

УПЦ
«Талант»

8 11 3 ПОТ РМ-001-97 «Правила по охране тру
да в лесозаготовительном, деревообраба
тывающем производствах и при проведе
нии лесозаготовительных работ»
ПОТ РМ-004-97 «Правила по охране тру
да при использовании химических ве
ществ»

Минтруд России, 
постановление от 
21 03.97 № 15

Минтруд России, 
постановление от 
17 09.97 № 44

УПЦ
«Талант»

9 12 1 5 ГОСТ 12 3 016— 87 «ССБТ Строительство. 
Работы антикоррозионные. Требования 
безопасности»

Госстрой России, 
постановление от 
27.01.87 № 16

ГУП ЦПП

10 15 1.3 ПБ 10-115-96 «Правила устройства и бе
зопасной эксплуатации сосудов, работа
ющих под давлением»

Г осгортехнадзор 
России, постановле
ние от 18.04 95 № 20

ГУП НТЦ 
Г осгортех- 
надзора 
России
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются

справочно-информационные издания «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито
риальных нормативных документов,

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП



ФГУП «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФГУП ЦПП)

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т

ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации 
и других изданий для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий и сооружений

И З Д А Е Т  И Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т

□ федеральные нормативные документы
(СНиП, ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТ Р, СП,
СН, РДС, НПБ, СанПиН, ГН) —  официаль
ные издания

□ методические документы и другие изда
ния по строительству (рекомендации, ин
струкции, указания)

□ типовую проектную документацию (ТПД)
жилых и общественных зданий, предпри
ятий, зданий и сооружений промышлен
ности, сельского хозяйства, электроэнер
гетики, транспорта, связи, складского хо
зяйства и санитарной техники

О справочно-информационные издания о 
нормативной, методической и типовой про
ектной документации (Информационный 
бюллетень, Перечни НМД и ТПД и др )

□ Общероссийский строительный каталог
(тематические каталоги, перечни, указа
тели)

□ проекты коттеджей, садовых домов, бань,
хозпостроек, теплиц

ФГУП ЦПП осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конст
рукции и объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений Центр 
аккредитован в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» —  
аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 11СР48)

ФГУП ЦПП ПРЕДЛАГАЕТ
□ издательско-полиграфические услуги по изготовлению рекламных проспектов, букле

тов, каталогов, журналов, книг, этикеток, бланков, визиток
□ размещает рекламу в своих изданиях

Центр тиражирует и распространяет нормативную, методическую, типовую проектную 
документацию и другие издания по подписке и разовым заказам за наличный и безна
личный расчет 

Наши реквизиты:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва Тверское ОСБ № 7982. ИНН 7713028932/ КПП 771301001 Рас
четный счет 40502810338130100008 Корреспондентский счет 30101810400000000225 БИК 044525225 
Коды по ОКВЭД 74 20 4, 22 11 1 Код по ОКПО 45363591 Код ОГРН 1037700155327 
КОД ОКАЮ 45277592000

ОАО АКБ «Конверсбанк-Москва» г. Москва. ИНН 7713028932/ КПП 771301001 Расчетный счет 
40502810500280000019 Корреспондентский счет 30101810600000000876 БИК 044583876 Код по 
ОКПО 45363591 Коды по ОКВЭД 74 20 4, 22 11 1 Код ОГРН 1037700155327 КОД ОКАЮ 45277592000

Телефоны для справок

ДИРЕКТОР 482-4449 ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ И РЕАЛИЗАЦИИ 482-1517,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 482-0705 482-4294

ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ 482-4297
ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ 482-0705

ОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 482-4112
ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 482-0705 ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 482-4236 ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ И 482-0778,

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 482-4297

482-0176
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЙ 482-1702

ПРОИЗВОДСТВЕН НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 482-4520
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 482-4227ОТДЕЛ (ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

И РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) КИОСК В ЗДАНИИ РОССТРОЯ 930-4618

Факс (495) 482-4265
E - m a i l  m a i l@ g u p c p p  ru w w w  д и р е р р  ги

Часы приема 9 — 16, пятница 9 —  15, переры в 1 2 — 13

Наш адрес: 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

СНиП 12-04-2002
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